ZAKEAD ; . O
Zu S UBEZPIECZER Legnica, dnia marca 2018 r.
SPOLECZNYCH

190000/271/2/2018-ZAP

DO WYKONAWCOW

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Zakup i montaz klimatyzatoréw
w Oddziale ZUS Legnica oraz w Inspektoracie ZUS Lubin i Jawor”.

MODYFIKACJA ’
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA  nr 2

Zaktad Ubezpieczen Spotecznych Oddziat w Legnicy, jako ,Zamawiajacy otrzymal od
Wykonawcy zapytanie o wyjasnienie tresci SIWZ, 0 nastepujgcej tresci:

Pytanie Wykonawey

Proszg o sprecyzowanie usytuowania jednostek wewnetrznych .

W OPZ w czesci II jest napisane, ze usytuowanie jednostek wewnetrznych przewiduje sie na suficie
jako klimatyzatory sufitowe.

MOIJE PYTANIE ; czy to maja byé klimatyzatory przystropowe-przysufitowe , czy kasetonowe ?

Czy jest wystarczajaco duzo miejsca miedzy sufitem podwieszanym, a sufitem stalym na
zamontowanie kasety.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) dokonuje modyfikacji czesci II
SIWZ - opis przedmiotu zaméwienia w sposéb nastepujacy:

1. W czgscei I SIWZ — opis przedmiotu zamdwienia, w rozdz. I pkt 1, ppkt 1. litera b):
Jest:

»D) usytuowanie jednostek wewnetrznych przewiduje si¢ na suficie jako klimatyzatory sufitowe
wg zalacznika nr 17,

Winno byé:
»b) usytuowanie jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw przewiduje si¢ jako przystropowe -
sufitowe, zamontowane na podciggach. Pomieszczenie nie posiada stropu podwieszonego.

2. W czesci I SIWZ — opis przedmiotu zaméwienia, w rozdz. I, pkt.1 ppkt 2. litera b):
Jest:

» Usytuowanie jednostki wewnetrznej przewiduje si¢ na suficie jako klimatyzatory sufitowe wg
zalacznika nr 27 -

Winno byé¢:
»» usytuowanie jednostki wewnetrznej przewiduje si¢ na $cianie wg zalgcznika nr 27

Wprowadzone zmiany sa wiazace dla wszystkich Wykonawcow.,
Pozostale zapisy SIWZ pozostaja niezmienione.
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