Zakup i montaz drzwi automatycznych w budynku Inspektoratu ZUS w Pucku
i w budynku Inspektoratu ZUS w Koscierzynie oraz sitownika do drzwi
w budynku Inspektoratu ZUS w Gdansku Wrzeszczu

znak postepowania: 100000/273/11/2018-ZAP

Pytanie i odpowiedz do Zapytania ofertowego

Pytanie Wykonawcy:

W nawigzaniu do zapytania na dostawe i montaz drzwi automatycznych w celu kempletnego przygotowania
oferty, prosimy o podanie informacji nt. producenta centrali p.poi dla poszczegdlnych drzwi wraz
z potwierdzeniem bezkosztowego dla oferenta dostgpu do centrali p.poz w celu dokonania podtgezen drzwi
do w/w centrali.

Odpowied? Zamawiajgcego:

Centrala I/Wrzeszcz - Autonica BS 410,
Centrala I/Puck — UTC Fire&Security X 10,
Centrala |/Koscierzyna — Autonica BS 410.

Jednoczesnie Zamawiajgcy potwierdza bezkosztowy dostep Wykonawcy do centrali p.poz w celu dokonania
podtgczenia drzwi i sitownika.
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