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Załącznik nr 1 do Zapytania publicznego 

              Załącznik nr 1 do umowy nr ….………….…. 

 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania na:   „Wykonanie przeglądów  techniczno – konserwacyjnych klimatyzatorów  

i agregatu wody lodowej w II Oddziale ZUS w Poznaniu oraz podległych TJO.” 

 
Klasyfikacja usług objętych postępowaniem o zamówienie publiczne, w formie Zapytania 

publicznego, według Wspólnego Słownika Zamówieo CPV: 

 - 50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów  techniczno – konserwacyjnych 

klimatyzatorów i agregatu wody lodowej w II Oddziale ZUS w Poznaniu oraz podległych TJO. 

 

2. Termin  i miejsce realizacji zamówienia 

2.1. Przedmiot zamówienia należy wykonad w  terminie: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.  

2.2. Miejsce realizacji zamówienia: 

a) II O/Poznao, ul. Starołęcka 31,61-361 Poznao, 

b) Inspektorat w Gnieźnie, ul. Sienkiewicza 4, 62-200 Gniezno, 

c) Inspektorat w Kole, ul. B. Prusa 4, 62- 600 Koło, 

d) Inspektorat w Koninie, ul. Św. M. Kolbego 1, 62-510 Konin, 

e) Inspektorat w Obornikach, ul. Armii Poznao 2, 64-600 Oborniki, 

f)  Inspektorat w Śremie, ul. Szeroka 2, 63-100 Śrem, 

g) Inspektorat w Środzie Wlkp.,  ul. Szpitalna 1, 63-000 Środa Wielkopolska, 

h) Inspektorat w Turku, ul. Armii Krajowej 18, 62-700 Turek, 

i) Inspektorat we Wrześni, ul. Wrocławska 42, 62-300 Września, 

j) Biuro Terenowe w Słupcy, ul. Ratajczaka 2e, 62-400 Słupca. 

2.3. Przeglądy konserwacyjno – techniczne Wykonawca będzie prowadził w czynnych obiektach 

Zamawiającego.  

Jednostki organizacyjne Zamawiającego czynne są: 

 w poniedziałki w godzinach 700- 1800  

 od wtorku do piątku w godzinach od 700- 1500 

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac generujących nadmierny hałas w godzinach 

urzędowania.  
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3. Wykaz urządzeo objętych przedmiotem zamówienia  

Przeglądy  techniczno – konserwacyjne klimatyzatorów i agregatu wody lodowej  

w II Oddziale ZUS w Poznaniu oraz podległych TJO należy przeprowadzid na urządzeniach 

wyszczególnionych w poniższym wykazie. 

 

Tabela nr 1: Wykaz urządzeo 

Wykaz urządzeo z podziałem na jednostki terenowe, w których są eksploatowane 

Lp. Typ urządzenia  Ilośd sztuk/kpl  Producent Miejsce usytuowania urządzenia 

 II Oddział ZUS w Poznaniu, ul. Starołęcka 31 

1. FTXS25CVMB8  Klimatyzator szt.1 Daikin  Serwerownia Budynek A 

2. FAQ100BVV1B Klimatyzator szt.1 Gree Serwerownia Budynek A 

3. FHYCP60B Klimatyzator szt.3 Daikin Sala Obsługi Klienta Budynek A 

4. FTXS25CVMB Klimatyzator szt.1 Daikin Krosownia budynek A 

5. FHYCP45B Klimatyzator szt.3 Daikin Sala konferencyjna Budynek A 

6. RAS-09EA Klimatyzator szt.1 Toshiba Gabinek GKO 

7. RAS-13EAH Klimatyzator szt.1 Toshiba Gabinet ZDA 

8. RAS-13EAH Klimatyzator szt.1 Toshiba Sekretariat Budynek B 

9. FTXS50G2V1B Klimatyzator szt.2 Toshiba Pomieszczenie UPS Budynek B 

10. MS18/MU18 Klimatyzator szt.1 Mitsubishi Serwerownia Budynek B 

11. GTH30 Klimatyzator szt.1 Gree Sala 416 

12. GWH24 Klimatyzator szt.1 Gree Sala 108 

13. EUWAB12KAZW1 
Agregat wody lodowej 

szt.3 
Daikin Budynek A 
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Inspektorat w Gnieźnie, ul. Sienkiewicza 4 

1. ASCU-48A Klimatyzator szt. 2 Sinclair Sala Obsługi Klienta 

2. FTXS 71GV1B / E005810 Klimatyzator szt.1 Daikin Pomieszczenie UPS 

3. ASFU-48A Klimatyzator szt.1 Sinclair Serwerownia 

4. MS24NV/MU24NV Klimatyzator szt.1 Mitsubischi Sala konferencyjna 

Inspektorat ZUS w Kole, ul.B.Prusa 4 

1. FTX S60GV1B / E008875 Klimatyzator szt.1 Daikin Serwerownia 

Inspektorat ZUS w Koninie,  ul.Św.M. Kolbego 1 

1. 
FTXS50K2V1B / 

RXS50K2V1B 
Klimatyzator szt.1 DAIKIN SOK 

2. 
FTXS20K2V1B / 

RXS20K3V1B 
Klimatyzator szt.2 DAIKIN SOK 

3. FCQG60FVEB / RXS60F4V1B Klimatyzator szt.2 DAIKIN SOK 

4. 
RZQSB140LY1 / FCQ71FVEB 

/ FCQ71FVEB 
Klimatyzator szt.1 DAIKIN Kierownik SOK 

5. 
RZQSG140LY1 / 
FCQG71FVEB / 
FCQG71FVEB 

Klimatyzator szt.1 DAIKIN Kierownik SOK 

6. 
FTXS20K2V1B / 

RXS20K3V1B 
Klimatyzator szt.1 DAIKIN 

Sala konferencyjna 
I piętro 

7. KSR1-18HRN Klimatyzator szt.2 Kaisai Serwerownia bud. B 

Inspektorat ZUS w Obornikach, ul. Armii Poznao 27 

1. MSRU-18HRDN1-C4 Klimatyzator szt.1 Midea Serwerownia 

2. FTX S50G2V1B / J102448 Klimatyzator szt.1 Daikin Pomieszczenie UPS 

Inspektorat ZUS w Śremie, ul. Szeroka 2 

1. CHP 16-048 Klimatyzator szt.2 Lenox Sala Obsługi Klienta 

2. ASY-18UNBKL Klimatyzator szt.1 Daikin Serwerownia 

3. FTXS50G2V1B Klimatyzator szt.1 Daikin Pomieszczenie UPS 
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Inspektorat ZUS w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szpitalna 1 

1. FTX S50J2V1B/ J014953 Klimatyzator szt.1 Daikin Serwerownia 

2. FTX S50J2V1B / J002360 Klimatyzator szt.1 Daikin Pomieszczenie UPS 

3. ASYG-12 LUCA Klimatyzator szt.1 Fujitsu Sala Obsługi Klienta 

4. ASYG-18 LFCA Klimatyzator szt.4 Fujitsu Sala Obsługi Klienta 

Inspektorat ZUS w Turku, ul. Armii Krajowej 18 

1 ASYA18LEC Klimatyzator szt.1 Fujitsu Serwerownia 

2 FTX S60GV1B / E008893 Klimatyzator szt.1 Daikin Pomieszczenie UPS 

3 GWH18KG Klimatyzator szt.1 Gree Sala Obsługi Klienta 

Inspektorat ZUS we Wrześni, ul. Wrocławska 42 

1. RAS-13SK-E Klimatyzator szt.1 Toshiba Pomieszczenie UPS 

2. FTX S60GV1B / E008889 Klimatyzator szt.1 Daikin Serwerownia 

3. MUZ-GF60/MSZ-GF60 Klimatyzator szt. 3 Mitsubishi SOK 

Biuro Terenowe w Słupcy,  ul. Ratajczaka 2e  

1. PLFY-P50VBM Klimatyzator szt.1 Aircon Kierownik BT 

2. MSR23U-18HRD Klimatyzator szt.3 Aircon SOK 

          

 
 

UWAGA ! Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w każdej z lokalizacji  2 (dwóch) 

przeglądów w roku, tj. w miesiącu kwietniu i wrześniu.   

 

4. Zakres czynności objętych przedmiotem zamówienia  

 
4.1. Klimatyzatory 

4.1.1. czyszczenie i odgrzybiane filtrów, 
4.1.2. czyszczenie skraplacza, 
4.1.3. czyszczenie i dezynfekcja parownika, 
4.1.4. czyszczenie styków podzespołów automatyki i sterowania, 
4.1.5. sprawdzenie sterowania i sygnalizacji urządzeo, 
4.1.6. kontrola szczelności połączeo układów, 
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4.1.7. kontrola szczelności układu odprowadzenia skroplin, 
4.1.8. kontrola przewodów i izolacji pod względem uszkodzeo mechanicznych, 
4.1.9. regulacja parametrów chłodniczych, 
4.1.10. kontrola stanu napełnienia czynnikiem chłodniczym i ewentualne dopełnienie 

instalacji czynnikiem chłodniczym, 
4.1.11. regulacja automatyki i sterowania i jej dostosowanie  do potrzeb indywidualnych. 

 

4.2. Agregaty wody lodowej: 

4.2.1. kontrola i ewentualne dokręcenie połączeo elektrycznych automatyki sterującej, 

4.2.2. kontrola stanu działania wentylatorów, 

4.2.3. kontrola stanu i czystości skraplaczy, 

4.2.4. kontrola grzałek oleju, 

4.2.5. kontrola poziomu oleju w sprężarkach, 

4.2.6. kontrola mocowania czujników, 

4.2.7. kontrola szczelności układów freonowych, 

4.2.8. kontrola filtrów i osuszaczy, 

4.2.9. kontrola pomiarów napięd i prądów pracy, 

4.2.10. przeprowadzenie przeglądów okresowych zamontowanych urządzeo na instalacji, 

np. pomp, separatorów itp. 

4.2.11. kontrola stanu napełnienia czynnikiem chłodniczym i ewentualne dopełnienie   

instalacji czynnikiem chłodniczym. 

 

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancji na zastosowane podczas realizacji 

przedmiotu zamówienia materiały, urządzenia, itp. licząc od daty podpisania przez strony 

bezusterkowego protokołu odbioru usługi. 

 

6. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 
 

6.1. terminowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z: 

6.1.1. postanowieniami niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia; 

6.1.2. postanowieniami umowy; 

6.1.3. obowiązującymi w przedmiocie zamówienia normami paostwowymi i branżowymi; 

obowiązującymi przepisami ustaw i rozporządzeo, w tym w szczególności ustawą 

Prawo budowlane Dz.U. z 2018 t.j. poz. 1202 z późn. zmianami; rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 

odpowiadad budynki i ich usytuowanie, Dz.U z 2015 t.j., poz.1422; 

6.2. zapewnienia do realizacji umowy kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje; prace 

muszą byd realizowane przez osoby posiadające uprawnienia o specjalności instalacyjnej  
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w zakresie sieci, instalacji i urządzeo: a) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, b) elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu do  

1 kV w zakresie remontów, montażu oraz kontrolno – pomiarowym;   

6.3. wskazania przedstawiciela pełniącego nadzór nad pracami oraz sprawowania stałego 

nadzoru nad pracownikami realizującymi przedmiot zamówienia; 

6.4. wykonania przedmiotu umowy przy użyciu dostarczonych przez siebie materiałów 

odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

zgodnie z ustawą Prawo budowlane, a także przy użyciu sprzętu, zapewniającego należyte 

wykonanie zamówienia; 

6.5. zapewnienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczeostwa i ochrony 

zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz 

wymogów ochrony środowiska, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu 

nienależytego wykonywania tych obowiązków; 

6.6. stosowania w czasie realizacji umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, a w szczególności przepisów dotyczących zagospodarowania 

odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia; 

6.7. utrzymywania należytego porządku na terenie prowadzenia prac; usuwania na bieżąco 

wszelkich urządzeo pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci; 

zabezpieczenia mienia Zamawiającego przed działaniami powodującymi jego uszkodzenie 

lub dewastację; 

6.8. ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za materiały i urządzenia użyte  

do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wykonane prace, aż do chwili odbioru usługi; 

6.9. przedkładania Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów stwierdzających 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów, urządzeo, itp. przed ich 

zamontowaniem. Zamawiający w każdym momencie realizacji umowy może zażądad użycia 

materiałów zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, a w przypadku 

dokonania montażu, jeżeli nie będą one zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach 

prawa, ponownego dokonania montażu z użyciem właściwych materiałów; 

6.10. przedkładania Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów stwierdzających 

posiadane przez pracowników realizujących przedmiot zamówienia, kwalifikacje;  

6.11. usuwania wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie odbioru 

wykonania usługi oraz w trakcie okresu gwarancji, w uzgodnionym z Zamawiającym 

terminie;  

6.12. uporządkowania miejsca realizacji usługi, po każdym przeglądzie lub zleconej naprawie, 

przed przystąpieniem do odbioru przedmiotu zamówienia; 
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6.13. sporządzania, po każdym przeglądzie techniczno – konserwacyjnym, protokołu wykonania 

usługi, oddzielnie dla każdej TJO, który po podpisaniu przez każdą ze stron, stanowid 

będzie podstawę do wystawienia faktury; 

6.14. sporządzania, po każdym zleceniu usunięciu napraw/usterki, bezusterkowego protokołu 

wykonania usługi, który po podpisaniu przez każdą ze stron, stanowid będzie podstawę  

do wystawienia faktury; 

6.15. wykazania, w protokołach wykonania usługi, o których mowa w pkt 6.13. i 6.14. 

oraz w książce serwisowej, pełnego zakresu czynności wykonanych podczas przeglądu 

z wyszczególnieniem wymienianych elementów, urządzeo, materiałów np. filtrów itp., 

a także zakresu usług które należy wykonad dla uzyskania pełnej sprawności urządzenia, 

a które wykraczają poza zakres prac przeglądów techniczno-konserwacyjnych;  

6.16. przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 5 dni roboczych od dnia wykonania przeglądu, 

szczegółowego kosztorysu naprawy z określeniem terminu jej wykonania; 

6.17. dokonania usunięcia naprawy, po otrzymaniu odrębnego zlecenia, wystawionego na 

podstawie zatwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 

kosztorysu; termin wykonania naprawy  przez Wykonawcę Zamawiający określi  

w zleceniu; 

6.18. współpracy z Zamawiającym podczas realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ustalenia 

dokładnego terminu przeprowadzenia przeglądów techniczno-konserwacyjnych  

w poszczególnych TJO; 

6.19. powiadamiania Zamawiającego, w okresie trwania umowy, na piśmie o: 

6.19.1. zmianie swojej siedziby lub nazwy, 

6.19.2. zmianie osób reprezentujących, 

6.19.3. wszczęciu w stosunku do Wykonawcy postępowania upadłościowego, układowego 

lub likwidacyjnego, 

6.19.4. zawieszeniu działalności Wykonawcy, 

6.19.5. innych sprawach mogących mied wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

6.20. przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykazu osób 

skierowanych do realizacji zamówienia, na załączniku nr 5 do Zapytana publicznego; 

6.21. ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe  

z winy Wykonawcy podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
7. Tryb postepowania w przypadku wystąpienia usterki/ konieczności wykonania naprawy: 

 

7.1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach sprawowanego serwisu, na każde wezwanie 

Zamawiającego, w ciągu 24 h, przybyd na miejsce zdarzenia, celem zdiagnozowania usterki;  
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7.2. Wezwania/ zgłoszenia konieczności przybycia celem wykonania czynności diagnostycznych 

Zamawiający dokona przez upoważnione, wskazane w umowie osoby, pisemnie, na adres 

mailowy – wskazany  do kontaktu przez Wykonawcę; każdorazowe zgłoszenie wad lub 

usterek w tej formie, potwierdzone zostanie przez Zamawiającego na piśmie. 

7.3. Po wykonaniu czynności diagnostycznych, w ciągu 3 (trzech) dni roboczych, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu naprawy 

mającej na celu przywrócenie pełnej sprawności urządzenia; kosztorys należy sporządzid  

z uwzględnieniem szczegółowej kalkulacji kosztów naprawy/usunięcia usterki;  

7.4. Kosztorys naprawy zatwierdza Dyrektor Oddziału lub inna, upoważniona do udzielania 

zamówieo publicznych osoba, w ciągu 5 dni od daty jego otrzymania; 

7.5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zatwierdzeniu lub niezatwierdzeniu kosztorysu, 

pisemnie, na adres mailowy - wskazany do kontaktu przez Wykonawcę;  

7.6. Wszelkie naprawy lub usunięcie usterek, po zatwierdzeniu kosztorysu, o którym mowa  

w pkt. 7.3, dokonywane są wyłącznie na odrębne zlecenie wystawione przez Zamawiającego 

na piśmie; Wykonawca dokonuje naprawy w określonym w zleceniu terminie; 

7.7. Zgodnie z Instrukcją zamówieo ZUS, w przypadku niezaakceptowania kosztorysu naprawy, 

Zamawiający ma prawo zlecid naprawę innemu Wykonawcy;  

7.8. W sytuacji o której mowa w pkt. 7.7. Wykonawca nie ma prawa żądad odszkodowania  

z tytułu nieuzyskania zlecenia na naprawę;  

7.9. Wykonawca przyjmujący zlecenie naprawy/usunięcia usterki, zobowiązany jest do 

wykonania usługi przy użyciu fabrycznie nowych części; 

7.10. Wykonawca sporządza, po każdym zleceniu naprawy/ usunięciu usterki, protokół 

bezusterkowego wykonania usługi, który po podpisaniu przez każdą ze stron, stanowid 

będzie podstawę do wystawienia faktury; 

7.11. Na zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia,  materiały, urządzenia, itp., 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji; 

 
8. Przedmiot zamówienia należy wykonad z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, w oparciu między innymi o: 
 

8.1. Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 j.t.  
z późn.zm.) oraz innymi szczegółowymi przepisami prawa, normami paostwowymi  
i przepisami branżowymi; 

8.2. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025  
z późn.zm); 

8.3. Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2017 r.,  
poz. 1579 z późn.zm.); 

8.4. Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r.,  
poz. 799 z późn. zm.); 



 

 

Opis przedmiotu zamówienia do Zapytania publicznego na: „Wykonanie przeglądów  techniczno – konserwacyjnych klimatyzatorów 
 i agregatu wody lodowej w II Oddziale ZUS w Poznaniu oraz podległych TJO.”  

Nr sprawy: 540000/273/30/2018-ZAP 
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8.5. Ustawę z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018 poz. 419  
z późn. zm.); 

8.6. Ustawę z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 847 j.t.); 

8.7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej  
w 2019 r. ( Dz.U.2018 poz.1794), 

8.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeostwa  
i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126); 

8.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 220 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,  
Nr 120, poz. 1422 t.j.). 

 
9. Osobami, z którymi można uzgadniad terminy przeprowadzenia wizji lokalnej są pracownicy 

Wydziału Administracyjno - Gospodarczego: 
- Pan Mariusz Woźniak tel. 61 8745 355, e-mail: mariusz.wozniak@zus.pl;  

- Pan Mariusz Gier tel. 61 8745 355,e-mail: mariusz.gier@zus.pl. 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000419

