Zakup i montaz drzwi automatycznych w budynku Inspektoratu ZUS w Pucku
i w budynku Inspektoratu ZUS w Koscierzynie oraz sitownika do drzwi
w budynku Inspektoratu ZUS w Gdarisku Wrzeszczu

znak postepowania: 100000/273/2/2019-ZAP

Pytania i odpowiedzi do Zapytania publicznego

Zaktadu Ubezpieczef spolecznych informuie, ze na ww. zaméwienie wplynely nastepuigce zapytania:

1. Pytania dotyczace: zakup i montazem drzwi wejsciowych zewnetrznych w I/ZUS w Pucku.

1. Jaki jest wymiar otworu w $wietle muru. W zapytaniu podano tylko wietko$¢ istniejacego otworu
drzwiowego. Ze zdje¢ wynika ze drzwi majg by¢ osadzone w witrynie.

2. Jaka jest odlegtosé od drzwi automatycznych do centrali ppoz do ktdrej ma nastgpi¢ podtaczenie drzwi i
jakg technika ma byé potozony przewdd {w listwie czy podtynkowo).

3. Prosze o potwierdzenie e centrala ppoz UTC Fire&Sekuriete X 10 juz jest zainstalowana i nie jest
przedmiotem przetargu.

Odp.

Ad 1.Wymiary zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1

Ad 2.0dlegtoé¢ od drzwi automatycznych do centrali ppoz. wynosi okoto 13 m. Przewod potozony w listwie.
Ad 3.Centrala jest zainstalowana i nie jest przedmiotem zapytania publicznego.

2. Pytania dotyczgce: zakup i montaz sitownika drzwi zewnetrzne zew. I/ZUS Gdaiisk Wrzeszcz.

1. Czy oferta ma obejmowaé podtaczenie sitownika do centrali ppoz, jezeli tak:

2. Jaka jest odlegtoé¢ od drzwi automatycznych do centrali ppoz do ktérej ma nastapi¢ podtgezenie drzwi i
jaka technikg ma by¢ potozony przewdd (w listwie czy podtynkowo).

3. Prosze o potwierdzenie 2 centrala ppoz Autonica BS 410 juz jest zainstalowana i nie jest przedmiotem
przetargu.

Odp.

Ad 1. Tak

Ad 2. Odlegio$¢ od drzwi automatycznych da centrali ppoz. wynosi okoto 8 m. Przewdd potozony w listwie.
Ad 3. Centrala jest zainstalowana i nie jest przedmiotem zapytania publicznego.

3. Pytania dotyczace: zakup i montaz drzwi wewnetrzne zew. 1/ZUS Koscierzyna.

1. Jaka jest odlegios¢ od drzwi automatycznych do centrali ppoz do ktdrej ma nastapi¢ podigczenie drzwi i
jaka technikg ma byé potozony przewdd {w listwie czy pod tynkowo)

2. Prosze o potwierdzenie e centrala ppoz Autonica BS 410 juz jest zainstalowana i nie jest przedmiotem
przetargu.

Odp.

Ad 1. Odlegtoét od drzwi automatycznych do centrali ppoZ. wynosi okoto 5 m. Przewdd pofozony w listwie.
Ad 2. Centrala jest zainstalowana i nie jest przedmiotem zapytania publicznego.



Pytanie dotyczy: Wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem producenta automatyki drzwiowej Erreka
Automatic Doors {dokument autoryzacyjny znajduje sie w zatgczniku), Ich napedy cieszg sie pozytywna
opinig wérdd klientdw. Sg niezawodne i bezawaryjne. Dlatego tez chcieliby zioizyé oferte na montai
automatyki Erreka, jesli Zamawiajacy wyrazi zgodg.

Odp. W odpowiedzi na ponizsze zapytanie informujemy, ze Zamawiajgcy nie przewiduje rozszerzenia listy
typ6w napedow do zastosowania w drzwiach automatycznych budynkéw ZUS. Jest to podyktowane tym, ze
tylko wymienione w opisie typy tj. ESCO, GEZE, TORMAX, DORMA, RECORD , s3 obecnie zamontowane w
zarzadzanych przez O/Gdansk budynkach. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc zawarcia w przysziosdei
kompleksowej umowy na konserwacje wszystkich drzwi, wiec niekorzystne dla Zamawiajacego byloby
wprowadzenie do obiektéw ZUS kolejnych, innych typdw napeddow.




