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Dotyczy: postępowania na wykonanie prac w zakresie przeglądów i konserwacji instalacji p.poż  

w budynkach Oddziału ZUS we Wrocławiu i podległych jednostkach terenowych. Znak 

postępowania: 470000/273/4/2019-ZAP. 

 

Zapytanie publiczne 

1. Informacje ogólne 

1.1. Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu z siedzibą  

we Wrocławiu przy ul.  Pretficza 11,  NIP: 521-30-17-228, tel. 71 36-06-435, 431,  fax 71 36-06-

497, REGON 000017756.  

1.2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.). 

1.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

1.4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

Agnieszka Wierszelis, tel. 71 36-06-433, zap_wroclaw@zus.pl od poniedziałku do piątku,                         

w godzinach 8.00 – 15.00. 

2. Przedmiot zamówienia 

2.1. Przedmiotem zamówienia są przeglądy i konserwacja instalacji p.poż w n/w budynkach Oddziału 

ZUS we Wrocławiu i podległych jednostkach terenowych: 

a) Oddział ZUS we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11, 

b) I Inspektorat ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4/6, 

c) II Inspektorat ZUS we Wrocławiu przy ul. Litomskiej 36, 

d) Inspektorat ZUS w Trzebnicy przy ul. Wojska Polskiego 1b, 

e) Inspektorat ZUS w Oławie przy ul. Kasprowicza 34, 

f) Inspektorat ZUS w Oleśnicy przy ul. Lwowskiej 38, 

g) Biuro Terenowe w Wołowie przy Al. Niepodległości 9. 

2.2.   Szczegółowy opis przedmiotu i warunki realizacji zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do 

niniejszego Zapytania – Opis przedmiotu zamówienia. 

3. Warunki udziału w Postępowaniu  

Ofertę w Postępowaniu złożyć może Wykonawca, który dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, tj. osobami posiadającymi uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń na 

stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-

pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci - Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828, ze zm.). 

Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedłoży wykaz osób (wg Załącznika nr 2 

do formularza ofertowego). 

4. Warunki realizacji zamówienia (istotne postanowienia lub ogólne warunki umowy lub wzór 

umowy) 

Warunki realizacji zamówienia określa Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. 
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5. Kryteria oceny ofert 

Kryterium Opis metody wyboru oferty 

cena* Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto spośród wszystkich badanych ofert 

*  całkowita cena oferty brutto podana w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego 

Zapytania.  

Do obliczenia ceny oferty Wykonawca winien zastosować zryczałtowaną cenę przeglądu/konserwacji 

instalacji uwzględniającą wszystkie koszty niezbędne do wykonania umowy zgodnie z Opisem 

przedmiotu umowy, w szczególności:  

 - koszty konserwacji i przeglądów,  

 - koszty transportu i niezbędnego wyposażenia technicznego do prowadzenia serwisu oraz 

 wszelkich materiałów eksploatacyjnych i dodatkowych koniecznych do wykonania usługi 

 serwisowej przeglądu i konserwacji, 

 - koszty czyszczenia 150 elementów detekcyjnych w okresie 3 lat (50 w roku –  bez określenia 

 lokalizacji czujek), 

 - koszty diagnozy zgłoszonych awarii i usterek (w tym wykonania ekspertyzy technicznej                           

 i kalkulacji cenowej materiałów i części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy), 

 - koszty utylizacji zużytych materiałów i części, 

 - opłaty i podatki. 

Uwaga! 

Naprawy świadczone będą na odrębne zlecenie. Koszty wynikające z napraw (robocizna, części 

zamienne, dojazd) Zamawiający będzie pokrywał w formie dodatkowego wynagrodzenia.  

UWAGA:  

Cena ofertowa musi wynikać z formularza cenowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

Formularza ofertowego. 

6.    Przygotowanie i składanie ofert 

6.1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

6.2.    Oferta winna odpowiadać treści Zapytania. 

6.3. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3  

do niniejszego Zapytania. 

6.4. Ofertę należy złożyć w języku polskim: 

 6.4.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zap_wroclaw@zus.pl z dopiskiem                  

w tytule wiadomości: oferta - znak postępowania: 470000/273/4/2019-ZAP lub  

 6.4.2. dostarczyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, na adres:  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Oddział we Wrocławiu 

Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych 

ul. Pretficza 11 pok. 435 

50-930 Wrocław  

ze wskazaniem na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy wraz z dopiskiem: 

 „Oferta na wykonanie prac w zakresie przeglądów i konserwacji instalacji p.poż  

w budynkach Oddziału ZUS we Wrocławiu i podległych jednostkach terenowych. Znak 

postępowania: 470000/273/4/2019-ZAP. Nie otwierać przed 09.04.2019 r. godz. 13.00”. 

do dnia 09.04.2019 r. do godz. 10:00. 

6.5. Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej 

z 8 znaków. W tym celu można skorzystać z instrukcji załączonej do niniejszego Zapytania. Hasło 

należy przesłać po terminie składania ofert, na adres: zap_wroclaw@zus.pl, pomiędzy godziną 

10:00 a 13:00. 
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6.6. Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zaszyfrowana lub 

Wykonawca nie przesłał w wyznaczonym terminie hasła nie będzie rozpatrywana 

i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

6.7. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana – i podlega niezwłocznemu zwrotowi 

Wykonawcy, o ile została złożona w formie pisemnej. 

6.8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

6.9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania o przedłużenie terminu 

związania ofertą o kolejne 30 dni. 

7.    Przebieg postępowania 

7.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Zapytaniu przed upływem 

terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia zmian, Zamawiający zamieści informację na 

stronie internetowej oraz przekaże Wykonawcom, którzy zgłosili zainteresowanie uczestnictwa                     

w postępowaniu. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili zamieszczenia informacji na stronie 

internetowej, przekazania wykonawcom drogą elektroniczną informacji o jej dokonaniu. 

7.2. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu, Zamawiający może przedłużyć termin 

składania ofert. Informację o tym Zamawiający zamieści na stronie internetowej. 

7.3. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynie po 

tym terminie Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Zamawiający opublikuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na stronie internetowej. 

7.4. Wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania, należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 

zap_wroclaw@zus.pl. 

7.5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych w ofercie 

dokumentów albo, którzy złożyli w ofercie dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia, 

uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień. 

7.6. Zamawiający poprawia w ofercie: 

           7.6.1. oczywiste omyłki pisarskie; 

           7.6.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek;  

          7.6.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; 

           niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7.7. W przypadku omyłki, o której mowa w ppkt 7.6.3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę                           

o poprawieniu omyłki i poprosi o wyrażenie przez niego zgody na dokonanie poprawy                       

w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia. Brak odpowiedzi będzie oznaczać 

niewyrażenie zgody. W przypadku braku zgody oferta Wykonawcy nie będzie podlegać ocenie. 

7.8. Zamawiający nie udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta:  

7.8.1. nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu publicznym; 

7.8.2. zawiera błędy w obliczeniu ceny (z zastrzeżeniem pkt 7.6.2.); 

7.8.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia; 

7.8.4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

7.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający 

może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny. 

7.10. Wybór oferty i przekazanie przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty nie stanowi 

przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy 

pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
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7.11. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych we Wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. 

7.12. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: 

          7.12.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając imię i nazwisko lub nazwę (firmę)                            

i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę ofertową 

lub 

          7.12.2. zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej ze złożonych ofert. 

7.13. Informację, o której mowa w pkt 7.12. Zamawiający zamieści na stronie internetowej. 

7.14. Złożenie oferty oznacza zaakceptowanie przez Wykonawcę wymagań zawartych w niniejszym 

Zapytaniu oraz zaakceptowanie ich bez zastrzeżeń. 

7.15. Wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym z przygotowaniem i dostarczeniem 

oferty ponosi Wykonawca. 

7.16. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza                                  

o terminie podpisania Umowy.  

8.   Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu informuje, że: 

8.1. administratorem danych osobowych jest: 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa; 

8.2.     inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest:  

Pan Mariusz Burdzy, Inspektor Ochrony Danych  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa,  

ODO@zus.pl; 

8.3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:  

Nazwa postępowania  

Wykonanie prac w zakresie przeglądów i konserwacji instalacji p.poż  

w budynkach Oddziału ZUS we Wrocławiu i podległych jednostkach 

terenowych. 

Znak postępowania  470000/273/4/2019-ZAP 

Tryb postepowania  Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

8.4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, ze zm.);  

8.5. dane osobowe (uzyskane w postępowaniach podprogowych) będą przechowywane, zgodnie                     

z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2018 r. poz. 217, ze zm.) oraz uregulowaniami wewnętrznymi Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, tj. w przypadku dokumentacji zamówień publicznych przez okres 5 lat, liczonych 

począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia postępowania o zamówienie 

publiczne podprogowe, zaś w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania o zamówienie 

publiczne podprogowe przez okres 10 lat, liczonych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego 

od daty zakończenia realizacji umowy; 

8.6.  obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  w przepisach 

ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 
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8.7.  w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8.8.  osoby, których dane będą przetwarzane posiadają:  

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;  

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych*;  

- podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że 

przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;  

8.9.   osobom, których dane będą przetwarzane, nie przysługuje:  

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 _____________________  

*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego podprogowego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników.  

**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 



  

 

 
Załącznik nr 1 do Zapytania publicznego  

znak postępowania 470000/273/4/2019-ZAP 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE. 

1. Przedmiotem zamówienia są przeglądy i konserwacje instalacji p.poż w n/w budynkach Oddziału 

ZUS we Wrocławiu i podległych jednostkach terenowych: 
1) Oddział ZUS we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11, 
2) I Inspektorat ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4/6, 
3) II Inspektorat ZUS we Wrocławiu przy ul. Litomskiej 36, 
4) Inspektorat ZUS w Trzebnicy przy ul. Wojska Polskiego 1b, 
5) Inspektorat ZUS w Oławie przy ul. Kasprowicza 34, 
6) Inspektorat ZUS w Oleśnicy przy ul. Lwowskiej 38, 
7) Biuro Terenowe w Wołowie przy Al. Niepodległości 9, 
8) Biuro Terenowe w Środzie Śląskiej przy ul. Kolejowej 28. 

 
2. Przedmiotem zamówienia objęte jest wykonanie przeglądów i konserwacji instalacji: 

1)  systemów sygnalizacji pożarowej,  
2)  przeciwpożarowych klap odcinających, 
3)  urządzeń oddymiających, 
4)  kurtyn dymowych, 
5)  drzwi przeciwpożarowych, 

oraz innych czynności związanych z utrzymaniem instalacji w pełnej sprawności przez cały okres 
obowiązywania umowy. 

 
3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być wykonane zgodnie z zasadami  

i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych,  
w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) oraz w instrukcjach obsługi opracowanych przez ich 
producentów. 

 
4. Prace będące przedmiotem zamówienia realizowane będą w dni robocze od 7:00 do 15:00 (za dzień 

 roboczy przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem przypadających w tym okresie 
 dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego). Prowadzenie prac po godzinie 
 15-tej wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

 
5. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do konserwacji systemów i urządzeń p.poż. objętych 

niniejszym zamówieniem wystawione przez producenta systemu lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela. 

 
II. ZAKRES CZYNNOŚCI OBEJMUJĄCY PRZEGLĄD I KONSERWACJE INSTALACJI P.POŻ. 

1. Dla systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) wyszczególnionych w załączniku nr 1 wymagane jest: 
1) w budynku Oddziału wykonanie przeglądu okresowego, konserwacji i sprawdzenia 

poprawności działania dwa razy w roku kalendarzowym dla 50% elementów systemu (I tura – 
do 30.06.2019 r, 29.06.2020 r., 28.06.2021 r.,  II tura – do 30.11.2019, 29.11.2020,  
28.11.2021), 

2) w budynkach jednostek terenowych wykonanie przeglądu okresowego, konserwacji  
i sprawdzenia poprawności działania systemu raz w roku kalendarzowym (do 31.08.2019 r.,  
30.08.2020 r.,  29.08.2021 r.),   

3) wykonania przeglądów i konserwacji w terminie 4 tygodni od dat określonych  
w harmonogramie i nie później niż terminy wskazane w pkt 1 i 2, które należy traktować jako 
graniczne, 
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4) w ramach przeglądu okresowego, konserwacji i sprawdzenia poprawności działania wykonanie  
m.in. następujących czynności: 
a) sprawdzenie działania centrali sygnalizacji pożarowej jej parametrów i układu zasilającego 

oraz stanu dozorowania - wraz z przeprowadzeniem testu wskaźników optycznych, 
b) sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 
c) sprawdzenie linii dozorowych, 
d) sprawdzenie układu zasilania awaryjnego centrali (baterii akumulatorów), 
e) sprawdzenie stanu technicznego drukarki w centrali oraz stanu papieru do zapisywania 

zdarzeń, sprawdzenie zapasu papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki, 
f) sprawdzenie napięć wewnętrznych i liniowych, 
g) sprawdzanie poprawności działania wszystkich elementów adresowych w liniach 

dozorowych, 
h) sprawdzenie zgodności opisu elementów adresowalnych w centralce i rzeczywistości oraz 

doprowadzenie do ich zgodności (przeprogramowanie) – przekazanie kopii konfiguracji, 
i) sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozorowania, zwarcia, przerwy oraz pożaru, 
j) sprawdzenie działania czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, wskaźników zadziałania, 

sygnalizatorów akustycznych, zasilaczy, zwalniaczy elektromagnetycznych drzwi p.poż., 
akumulatorów, elementów wykonawczych we/wy (sterowania systemem oddymiania, 
kontrolą dostępu, wentylacji, klap odcinających itp.), 

k) spowodowanie działania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego  
w każdej strefie pożarowej, w celu wywołania alarmu II stopnia i sprawdzenia, czy centrala 
sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje sygnał 
akustyczny oraz uruchamia wszystkie urządzenia we/wy, 

l) weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających 
urządzenie, 

m) sprawdzenie czy urządzenie i jego elementy są prawidłowo oznakowane zgodnie z Polską 
Normą. 
 

2. Dla przeciwpożarowych klap odcinających wyszczególnionych wg  lokalizacji określonej  
w załączniku nr 2 wymagane jest: 
1) wykonanie przeglądu okresowego, konserwacji i sprawdzenia poprawności działania raz w roku 

kalendarzowym w terminach do 1 roku od ostatniego przeglądu i nie później niż do  
30.09.2019 r.,  29.09.2020 r.,  28.09.2021 r., 

2) wykonania przeglądów i konserwacji w terminie 4 tygodni od dat określonych  
w harmonogramie i nie później niż terminy wskazane w pkt 1, które należy traktować jako 
graniczne, 

3) w ramach przeglądu okresowego, konserwacji i sprawdzenia poprawności działania wykonanie  
m.in. następujących czynności: 
a) kontrola stanu położenia klap w przewodach wentylacyjnych (zamknięcia/otwarcia), 
b) sprawdzenie wszystkich części urządzenia pod kątem zewnętrznych uszkodzeń, 
c) sprawdzenie prawidłowości mocowania klap i podłączeń elektrycznych, 
d) kontrola modułów sterujących, 
e) kontrola zasilaczy, 
f) kontrola skuteczności wysterowania klap z centralki SSP, 
g) kontrola wyzwalania klap (wyzwalanych elementem topikowym), 
h) konserwacja mechanizmów klap. 

 
3. Dla urządzeń oddymiających wyszczególnionych w załączniku nr 3 wymagane jest: 

1) wykonanie przeglądu okresowego, konserwacji i sprawdzenia poprawności działania raz w roku 
kalendarzowym w terminach do 1 roku od ostatniego przeglądu i nie później niż do  
30.09.2019 r.,   29.09.2020 r.,   28.09.2021 r., 
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2) wykonania przeglądów i konserwacji w terminie 4 tygodni od dat określonych  
w harmonogramie i nie później niż terminy wskazane w pkt 1, które należy traktować jako 
graniczne, 

3) wykonanie czynności ogólnych: 
a) kontrola i testowanie centrali sterującej, 
b) kontrola zasilania, 
c) kontrola napięcia ładowania akumulatorów, 
d) kontrola i testowanie siłownika, 
e) kontrola i testowanie przycisków oddymiania, przycisków przewietrzania, 
f) kontrola elementów pod kątem uszkodzeń mechanicznych obudowy, 
g) kontrola mocowania i ciągłości powłoki klapy i okna dymowego oraz uszczelek, 
h) kontrola prawidłowości wysterowania urządzenia z systemu sygnalizacji pożarowej, 
i) alarmowe otwarcie klap i okien dymowych, 
j) weryfikacja dostępu do urządzenia oraz do elementów sterujących i uruchamiających 
 urządzenie, 
k) sprawdzenie czy urządzenie i jego elementy są prawidłowo oznakowane zgodnie z Polską 
 Normą, 

4) w ramach przeglądu okresowego, konserwacji i sprawdzenia poprawności działania klap 
dymowych i okien oddymiających wykonanie następujących czynności: 
a) sprawdzenie działania, sprawności systemów, regulacje domykania, 
b) smarowanie elementów roboczych (siłowniki, zawiasy), 
c) kontrola i konserwacja czujnika deszczu i wiatru, 
d) ocena stanu technicznego akumulatorów i elementów sterujących (manipulatorów 

ręcznych, centralki), 
e) sprawdzenie stanu mocowań, 
f) sprawdzenie stanu uszczelek,  
g) smarowanie uszczelek pastą przeciwzamarzającą (okres zimowy), 
h) oczyszczenie z kurzu, 
i) próbne uruchomienie (z manipulatora i z SAP), 

5) w ramach przeglądu okresowego, konserwacji i sprawdzenia poprawności działania  
w przypadku systemu oddymiania wymuszonego przez wentylator wykonanie następujących 
czynności: 
a) optyczna kontrola stanu wentylatora, 
b) sprawdzenie stanu mocowania wentylatora, 
c) sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, 
d) sprawdzenie wszystkich uszczelnień, 
e) wykonanie pomiarów elektrycznych, 
f) sprawdzenie, czy do wnętrza wentylatora i przyłączonego przewodu nie przedostały się 

obce elementy i zanieczyszczenia, usunięcie zanieczyszczeń, 
g) sprawdzenie stanu siłownika otwierającego drzwi, konserwacja elementów wykonawczych, 
h) sprawdzenie i konserwacja stanu zamka elektromagnetycznego drzwi, 
i) ocena stanu technicznego akumulatorów i elementów sterujących (manipulatorów 

ręcznych, centralki), 
j) uruchomienie systemu ręcznie i z poziomu SSP. 

 
4. Dla kurtyn dymowych wyszczególnionych wg ilości i lokalizacji w załączniku nr 4 wymagane jest: 

1) wykonanie przeglądu okresowego, konserwacji i sprawdzenia poprawności działania raz w roku 
kalendarzowym w terminach do 1 roku od ostatniego przeglądu i nie później niż do  
30.09.2019 r.,   29.09.2020 r.,   28.09.2021 r., 

2) wykonania przeglądów i konserwacji w terminie 4 tygodni od dat określonych  
w harmonogramie i nie później niż terminy wskazane w pkt 1, które należy traktować jako 
graniczne, 
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3) w ramach przeglądu okresowego, konserwacji i sprawdzenia poprawności działania wykonanie  
m.in. następujących czynności: 
a) konserwacja kurtyn ppoż. zgodnie z  DTR, 
b) optyczna kontrola stanu rolet, 
c) sprawdzenie stanu wyzwalaczy termicznych, 
d) kontrola rolet po opuszczeniu, 
e) sprawdzenie elementów mocujących, 
f) sprawdzenie położenia i regulacja prowadnic, 
g) próbne opuszczania rolet (ręcznie po odblokowaniu wyzwalacza), 
h) sprawdzenie szczelności kurtyny, 
i) sprawdzenie działania centrali sterującej, stanu akumulatorów. 

 
5. Dla drzwi przeciwpożarowych wyszczególnionych wg ilości i lokalizacji w załączniku nr 5 zgodnie  

z DTR i PN wymagane jest: 
1) wykonanie przeglądu okresowego, konserwacji i sprawdzenia poprawności działania raz w roku 

kalendarzowym w terminach do 1 roku od ostatniego przeglądu i nie później niż do  
30.09.2019 r.,   29.09.2020 r.,   28.09.2021 r., 

2) wykonania przeglądów i konserwacji w terminie 4 tygodni od dat określonych  
w harmonogramie i nie później niż terminy wskazane w pkt 1, które należy traktować jako 
graniczne, 

3) w ramach przeglądu okresowego, konserwacji i sprawdzenia poprawności działania wykonanie  
m.in. następujących czynności: 
a) sprawdzenie czy skrzydła i ościeżnice nie są uszkodzone mechanicznie bądź wypaczone , 

szyby nieuszkodzone, rozwarstwione itp., czy nie ma śladów korozji, 
b) sprawdzenie czy skrzydła bierne dają się zablokować w posadzce oraz czy dają się bez 

trudności odblokować, 
c) czy są prawidłowo zamocowane odboje drzwiowe w skrzydłach czynnych i biernych,  
d) sprawdzenie czy skrzydła drzwi zamykają się bez oporu, 
e) sprawdzenie mocowania i działania zamków, 
f) sprawdzenie czy nie ma luzów na śrubach mocujących zawiasy, 
g) sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej czy nie są uszkodzone lub zużyte, 
h) sprawdzenie działania samozamykaczy i ich regulacja, 
i) konserwacja i przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych, 
j) kontrola prawidłowości wysterowania (zwalniania)  drzwi sterowanych z SSP, 
k) sprawdzenie i regulacja zwalniaczy elektromagnetycznych, 
l) sprawdzenie czy drzwi są oznakowane zgodnie z Polską Normą. 

 
III. POZOSTAŁE INFORMACJE. 

1. Przeglądy i konserwacje będą wykonywane jednocześnie. 
2. Materiały konieczne do prowadzenia prac konserwacyjnych muszą posiadać wymagane prawem 

atesty i certyfikaty. 
3. Poza czynnościami wskazanymi w rozdziale II niniejszego zamówienia obejmuje czyszczenia 150 

elementów detekcyjnych w okresie 3 lat (50 w roku –  bez określenia lokalizacji czujek). 
4. Wykonawca każdorazowo po przeprowadzonych czynnościach obejmujących przegląd  

i  konserwacje  instalacji p.poż przedstawi listę usterek i kosztorys na ich usunięcie (części 
zamienne, robocizna, dojazd). 

5.  Wykonawca sporządza również kosztorys (części zamienne, robocizna, dojazd) naprawy zgłoszonych 
przez Zamawiającego awarii. 
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l.p. jednostka
klapy sterowane          

z SSP

klapy niesterowane 

(topikowe)

1
Oddział ZUS                                                                           

ul. Pretficza 9/11 Wroclaw
13

2
II Inspektorat ZUS                                                                

ul. Litomska 36 Wrocław
24

3
Inspektorat ZUS                                                                   

ul.Wojska Polskiego 1b Trzebnica
1

4
Inspektorat ZUS                                                                   

ul. Lwowska 38 Oleśnica
5

WYKAZ PRZECIWPOŻAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH

Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

znak postępowania 470000/273/4/2019-ZAP



 
     Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia  

znak postępowania 470000/273/4/2019-ZAP 

 

URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE  

l.p. jednostka nazwa producent ilość 

1 

Oddział, Wrocław, 

ul Pretficza 11 

 

oddymianie klatki „A” 

kompaktowa centrala oddymiania    RZN 4408-M  D+H kpl. 1 

2 
standard. zestaw akumulatorowy  12V  3,4 Ah do 

centrali  
 szt. 2 

3 
napęd wrzecionowy 24 V,  

    typ ZA 155/1000  
 

szt. 2 

4 klapa oddymiania 120x140  szt. 2 

5 moduł pętlowy Polon ELS-1H  szt. 1 

6 
nadtynkowy przycisk ddymiania z  

sygnalizacją awarii RT 42-ST  
 szt. 1 

7 czujka wiatr deszcz   1 kpl. 

8 przycisk przewietrzania na kluczyk  szt. 1 

9 

Oddział, Wrocław, 

ul Pretficza 11 

 

oddymianie klatki „B” 

kompaktowa centrala oddymiania  RZN 4404-M D+H 1 kpl. 

10 
standard. zestaw akumulatorów  12V 2,2 Ah do 

centrali 
 szt. 2 

11 
napęd łańcuchowy 24 V,  

typ KA 32/800  
 szt.1 

12 
napęd łańcuchowy 24 V, 

 typ KA 32/600 
 szt.1 

13 konsola ramowa zewnętrzna  2 szt. 

14 moduł pętlowy Polon ELS-1H kpl. 1 

15 nadtynkowy przycisk oddym.   szt.1 

16 przycisk przewietrzania na kluczyk  szt.1 

17 

Oddział, Wrocław, 

ul Pretficza 11 

 

oddymianie klatki „G” 

kompaktowa centrala  oddymiania   RZN 4404-M  D+H szt.1 

18 
standard. zestaw akumulatorów   12V 2,2 Ah do 

centrali 
 szt. 2 

19 moduł pętlowy Polon ELS-1H  szt. 1 

20 
nadtynkowy przycisk oddymiania z sygnalizacją 

awarii RT 42-ST  
 szt. 1 

21 napęd drzwiowy DDS50/500 D+H kpl 1 

22 
wentylator oddymiający dachowy   typ BVD  (wraz   z 

siłownikiem otwierającym drzwi) 
 kpl 1 

23 
samoczynna klapa odcinająca 

do kanałów 
 kpl 1 

24 zestaw automatyki sterującej   kpl 1 

25 

II Inspektorat ZUS 

Wrocław, 

ul. Litomska  36 

oddym. dwóch kl. sch. 

klapy dymowe Unima kpl. 2 

26 

I Inspektorat ZUS 

Wrocław, 

ul. Reymonta 4/6 

oddym. dwóch kl. sch. 

klapy dymowe typ FIRE 120 x 200 o wymiarach 1200 

x 2000 wyposażone w napędy elektryczne typu ZA 

/klapy na gwarancji  do końca 2019 r. – 

konserwacja od 2020 r./ 

D+H kpl. 2 

 



Załącznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia  

znak postępowania 470000/273/4/2019-ZAP 

 

KURTYNY DYMOWE 

L.P. JEDNOSTKA NAZWA NAZWA PRODUCENT SZT. 

 

 

 

1. 

 

Oddział  ZUS                    

ul. Pretficza 9/11 

Wrocław 

 

 

kurtyna 

przeciwpożarowa 

(ppoż. rolety okienne) 

typu MARC-K 02 

 

 

 

„Małkowski – Martech SA” 

 

 

 

8 
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Załącznik nr 2 do Zapytania publicznego 

znak postępowania 470000/273/4/2019-ZAP  

Umowa nr ____________ (wzór) 
 
W dniu …………………….  2019 r. we Wrocławiu pomiędzy: 

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy  ul. Szamockiej 3, 5,  Oddział we 

Wrocławiu, mającym swą siedzibę we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11, w imieniu którego działa:  

• …………………….………….………. –  

na podstawie pełnomocnictwa nr …………  z dnia …………… r. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a …………………………………………………………………………………………………… 

mającą(-cym) swą siedzibę w ……………………………………………………………………..,  

wpisaną(-nym) do………………………………..…………. pod nr …………………….………, 

posiadającą(-cym) NIP ………….…………………, REGON ……………..………………....…, 

w imieniu której(-ego) działa: 

•  

zwaną(-nym) w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) została zawarta umowa o następującej 

treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy. 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przeglądów i konserwacji instalacji p.poż w budynkach Oddziału 

ZUS we Wrocławiu i podległych jednostkach terenowych. 

2. Szczegółowy zakres wykonywanych usług wraz z  wykazem urządzeń objętych przedmiotem umowy 

zawiera Opis przedmiotu umowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy. (załącznik zostanie 

opracowany na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia). 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Zapytaniem publicznym (znak sprawy: 

470000/273/4/2019-ZAP) oraz złożoną ofertą. 

4. Usługi będące przedmiotem umowy muszą być wykonywane zgodnie z przepisami: 

1) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. 

poz. 719, ze zm.), 

2) bhp i ppoż.  

5. Określenie w umowie „dni robocze” oznacza dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem 

przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego. 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy. 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) przedstawienia harmonogramu realizacji prac w 2019 r. w terminie dwóch tygodni od podpisania 

umowy, a w latach następnych na dwa tygodnie przed planowanym pierwszym przeglądem,  

z zachowaniem terminów granicznych przeglądów i konserwacji wskazanych w Opisie przedmiotu 

umowy; 
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2) wykonywania przeglądów i konserwacji instalacji p.poż z należytą starannością, rzetelnie  

i terminowo, zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową oraz zaleceniami producenta 

zainstalowanych urządzeń, wiedzą techniczną, wymaganiami Polskich Norm i przepisami 

dotyczącymi przedmiotu umowy, określonymi w § 1 ust. 4 umowy, a w przypadku urządzeń 

objętych gwarancją – także w sposób niepowodujący wyłączenia odpowiedzialności gwaranta 

urządzeń; 

3) skierowania do wykonania przedmiotu umowy pracowników posiadających świadectwa 

kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku eksploatacji  

i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń, 

instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.  

w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828, ze zm.); 

4) uzgodnienia z  przedstawicielem Zamawiającego wejścia do obiektów w celu przystąpienia do 

przeglądu i konserwacji z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem; 

5) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii instalacji p.poż lub stwierdzenia usterki  

w trakcie przeglądu/konserwacji – do zdiagnozowania przyczyn awarii i usterek w pracy tych 

urządzeń;  

6) przystąpienia do diagnozowania przyczyn awarii i usterek, o których mowa w ust. 5, w czasie 

reakcji (na zgłoszenie awarii lub usterki) nie dłuższym niż ustalony w poniższej tabeli,  

Urządzenia 
Czas reakcji na zgłoszenie 

Awaria Usterka 

Instalacje p.poż 

 

5 h 

 

5 h 

Czas reakcji liczony jest od momentu zgłoszenia awarii lub usterki drogą mailową na adres 

wskazany w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy. 

7) w ramach diagnozowania przyczyn awarii i usterek w pracy instalacji p.poż, o którym mowa  

w ust. 6 – do wykonania bezpłatnej ekspertyzy technicznej i kalkulacji kosztów naprawy (usunięcia 

awarii): 

a) kalkulacja kosztów naprawy ma zawierać wykaz wymienianych materiałów/części zamiennych 

/urządzeń/elementów składowych oraz ich cenę, koszty robocizny oraz dojazdu, 

b) Zamawiający ma prawo zakwestionować dokonaną kalkulację kosztów naprawy, zwłaszcza gdy 

jest ona wyższa od średniej rynkowej. W takim przypadku strony podejmą negocjacje  

w sprawie ustalenia kosztu wykonania naprawy, a w przypadku braku porozumienia – 

Zamawiający może zlecić wykonanie naprawy innemu podmiotowi zewnętrznemu; 

Zamawiający może także zrezygnować z naprawy w przypadku jej nieopłacalności;    

8) każdorazowego odnotowywania faktu wykonania konserwacji/przeglądu oraz kontroli urządzeń   

w książce eksploatacji. Zapisy dokonane w książce eksploatacji przez osobę dokonującą tych 

czynności są wiążące dla obu stron; 

9) sporządzenia Protokołu wykonania usługi serwisowania (konserwacji/przeglądu), zwanego dalej 

Protokołem, według wzoru zawartego w załączniku nr 2 do umowy i przekazania go niezwłocznie                                      

w formie elektronicznej lub papierowej Zamawiającemu do zatwierdzenia, jednak nie później niż                    

w terminie do 3 dni roboczych po wykonaniu czynności serwisowania urządzeń; 

10) przedstawienia, w przypadku gdy urządzenie nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji, 

pisemnej ekspertyzy technicznej potwierdzającej ten stan; 

11) utylizacji zużytych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i innych elementów na 

zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa; 
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12) każdorazowego uprzątnięcia terenu wykonywanych prac oraz bieżącego usuwania materiałów 

zbędnych; 

13) powierzenia realizacji umowy pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U.  

z 2018 r. poz. 917) i dostarczenia na każde wezwanie Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających formę zatrudnienia;  

14) zapoznania osób realizujących usługi serwisowania z przepisami obowiązującymi w ZUS,  

a w szczególności z przepisami bhp i ppoż., m.in. „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego”; 

15) zapewnienia pracownikom odzieży, jednoznacznie wskazującej na charakter wykonywanej pracy,  

z umieszczoną w widocznym miejscu nazwą i znakiem graficznym Wykonawcy oraz  

z umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym zdjęcie, imię i nazwisko 

pracownika oraz nazwę Wykonawcy. 

2. W przypadku akceptacji kalkulacji kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 7 Wykonawca zobowiązany 

będzie także do wykonywania napraw na odrębne zlecenie.  

1) Zapisy ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio.  

2) Na wykonanie naprawy obowiązuje czas określony poniżej:  

Urządzenia 
Czas realizacji naprawy 

Awaria Usterka 

Instalacje p.poż 2 doby 2 doby 

Czas realizacji naprawy liczony jest od momentu przekazania Wykonawcy zlecenia naprawy drogą 

mailową na adres wskazany w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy; 

W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminach wskazanych powyżej,  

Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, może wyrazić 

zgodę na przedłużenie terminu realizacji naprawy. 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego. 

Zamawiający zobowiązany będzie do: 

1. zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do instalacji p.poż, 

2. zapewnienia możliwości korzystania z mediów w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu 

umowy, 

3. zapewnienia dostępności do przepisów obowiązujących w ZUS, a w szczególności do przepisów bhp  

i ppoż., m.in. „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”. 

§ 4 

Podwykonawcy. 

1. Wykonawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu umowy: 

nie będzie korzystał z Podwykonawców.  

lub 

będzie korzystał z Podwykonawcy/-ców w części dotyczącej ………………………………… . 

Wykonawca będzie pisemnie każdorazowo informował Zamawiającego o Podwykonawcy*. 

(*zapis zostanie dostosowany do informacji przekazanej przez Wykonawcę. W przypadku korzystania  

z Podwykonawcy/-ców obowiązywać będzie także poniższy zapis) 

2. Zaangażowanie w wykonywanie przedmiotu umowy Podwykonawców nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu umowy. Wykonawca jest 
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odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniechania Podwykonawców w takim samym stopniu, 

jakby to były działania, uchybienia lub zaniechania własne. 

§ 5 

Termin realizacji przedmiotu umowy. 

Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. 

§ 6 

Rozliczenie finansowe umowy. 

1. Wartość umowy (określona w ofercie) wynosi: ……………………….. zł brutto (słownie: ……………… 

…………………………..……………………………………………….….………………………………………………....), w tym:  

-  wartość netto: ………………… zł, 

- kwota podatku VAT: …………..…….. zł obliczona wg stawki 23 %, 

i wynika z cen przedstawionych w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1:  

1) uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do wykonania umowy (związane z utrzymaniem urządzeń  

i instalacji w pełnej sprawności, przez cały okres obowiązywania umowy) zgodnie z Opisem 

przedmiotu umowy, w szczególności:  

a) koszty konserwacji i przeglądów,   

b) koszty transportu i niezbędnego wyposażenia technicznego do prowadzenia serwisu oraz 

wszelkich materiałów eksploatacyjnych i dodatkowych koniecznych do wykonania usługi 

serwisowej przeglądu i konserwacji, 

c) koszty czyszczenia 150 elementów detekcyjnych w okresie 3 lat (50 w roku –  bez określenia 

lokalizacji czujek), 

d) koszty diagnozy zgłoszonych awarii i usterek (w tym wykonania ekspertyzy technicznej                           

i kalkulacji cenowej materiałów i części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy), 

e) koszty utylizacji zużytych materiałów i części, 

f) opłaty i podatki, 

2) może ulec zmianie jedynie w okolicznościach przewidzianych w § 13 umowy. 

3. Podstawą do określenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane przeglądy oraz konserwacje będą 

zryczałtowane ceny przeglądu/konserwacji urządzenia/instalacji określone w Formularzu cenowym.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość każdorazowego fakturowania wykonanych prac przewidzianych 

harmonogramem.  

5. Podstawą do wystawiania faktur będą Protokoły. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie przekazywane przelewem na rachunek bankowy nr: 

……………………………………………………………………………………………………………………. w terminie 30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Za datę zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do podawania na fakturach następujących danych Zamawiającego: 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5, 

Oddział we Wrocławiu, 50-930 Wrocław, ul. Pretficza 11, 

NIP 521-30-17-228. 

9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać faktury do Zamawiającego. 

10. Koszty napraw wykonywanych przez Wykonawcę na odrębne zlecenie, Zamawiający będzie ponosił  

w formie dodatkowego wynagrodzenia, na podstawie odrębnie wystawionej faktury,  

obejmującej zaakceptowaną przez Zamawiającego kalkulację kosztów o której mowa w § 2 ust 1 pkt 

7. 
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§ 7 

Gwarancja.  

1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonane czynności konserwacji i zlecone przez 

Zamawiającego naprawy  instalacji p.poż. 

2. Do wykonania naprawy gwarancyjnej zastosowanie mają czasy reakcji oraz czasy realizacji jak dla 

awarii lub usterki. W przypadku przekroczenia ww czasów reakcji i realizacji naliczane będą kary 

umowne określone w § 10 ust. 2 pkt 2).   

3. Bieg terminu gwarancji każdorazowo rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu. 

§ 8 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy.  

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: 

1)  ze strony Zamawiającego: 

……………………………………………………………….……………, tel./e-mail ………………………………..…….. , 

2)  ze strony Wykonawcy: 

……………………………………………………………….……………, tel./e-mail ………………………………..…….. . 

2. Strony mogą wyznaczyć inne osoby odpowiedzialne za realizację umowy, zamiast lub obok 

wymienionych w ust. 1. Do zmiany takiej nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy, lecz 

pisemne powiadomienie Strony wywołujące skutek od dnia dostarczenia go drugiej Stronie. 

§ 9 

Ubezpieczenie. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania przez cały okres obowiązywania umowy (na 

swój koszt) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia (gwarancyjną) na jedno                        

i wszystkie zdarzenia, nie mniejszą niż wartość umowy brutto (lub równowartość tej kwoty w walucie 

obcej, która zostanie przeliczona wg tabeli kursów NBP obowiązującej w dniu wystawienia 

dokumentu, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego 

kursu NBP przed dniem wystawienia dokumentu). 

2. Potwierdzona kopia dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki została 

dostarczona w dniu podpisania umowy. 

3. W przypadku, gdy dokument potwierdzający ubezpieczenie nie obejmuje całego okresu 

obowiązywania umowy lub ubezpieczenie nie jest opłacone jednorazowo, Wykonawca zobowiązany 

będzie dostarczyć (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dowody zawarcia nowego ubezpieczenia 

lub opłaty składki oraz do dostarczenia potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty składki na każde 

żądanie Zamawiającego. 

§ 10 

Kary umowne. 

1. Ustala się odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez 

zapłatę kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nie wykonanie przeglądu/konserwacji w terminie wskazanym w harmonogramie, w wysokości 

0,5 % wartości brutto umowy, za każdą instalację p.poż., za każdy dzień opóźnienia, liczonego od 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin wykonania przeglądu/konserwacji wskazany                   

w harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy;   
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2) za przekroczenie terminu przystąpienia do diagnozowania przyczyn awarii i usterek w pracy 

instalacji p.poż, określonego w § 2 ust. 1 pkt 6 umowy, w wysokości 50 zł za każdą godzinę 

opóźnienia;   

3) w przypadku nie dostarczenia dokumentów potwierdzających opłacenie polisy ubezpieczeniowej 

lub jej kontynuację, na warunkach określonych  w § 9 ust. 3 umowy, w  wysokości 50 zł za każdy 

dzień opóźnienia w dostarczeniu, z zastrzeżeniem, że po upływie 30 dni od dnia upływu terminu 

na dostarczenie ww dokumentów, Zamawiającemu  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 

w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z jednoczesnym 

naliczaniem kary określonej pkt 5; 

4) w przypadku nie dostarczenia dokumentów zatrudnienia osób wyznaczonych do realizacji umowy, 

o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 13 umowy, w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia  

w dostarczeniu, 

5) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 1 umowy. 

3. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 4 nie może przekroczyć wysokości 

kary za odstąpienie od umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 5. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, naliczone dotychczas w toku realizacji umowy kary umowne, 

o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 4 i odszkodowania będą dochodzone przez Zamawiającego obok kary 

umownej przewidzianej w ust. 2 pkt 5. 

5. Kary umowne będą sumowane w okresie miesięcznym, naliczane i potrącane przez Zamawiającego 

na podstawie not księgowych z należności wynikającej z faktury przedstawionej do zapłaty.         

6. Zamawiający może potrącać kary umowne z faktury przedstawionej do zapłaty. Oświadczenie 

Zamawiającego w przedmiocie potrącenia kar umownych z faktury może złożyć Dyrektor Oddziału 

ZUS we Wrocławiu albo inna osoba upoważniona do dokonania tej czynności. 

7. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z faktury, upoważnione osoby, o których 

mowa w ust. 6, wezwą Wykonawcę do zapłaty kar umownych. Wykonawca obowiązany jest zapłacić 

karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do jej zapłaty, na rachunek bankowy 

wskazany w wezwaniu. Wezwanie do zapłaty kar umownych zostanie przesłane do Wykonawcy drogą 

mailową na adres wskazany w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy. 

8. Nałożenie kary umownej, zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania usługi. 

9. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca będzie ponosił 

odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.   

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

11. W przypadku nieterminowej płatności za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe od ceny brutto uwidocznionej w fakturze skierowanej do zapłaty, za każdy dzień zwłoki. 

§ 11 

Odpowiedzialność Wykonawcy. 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwie 

przeprowadzonym serwisowaniem (przeglądem, konserwacją).  

2. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wyrządzonych szkód, na własny koszt i ryzyko  w terminie 

do 5 dni od otrzymania powiadomienia Zamawiającego. Powiadomienie zostanie przesłane 

Wykonawcy droga mailową na adres wskazany w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy. 

3. W przypadku nie usunięcia szkody, o której mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie,  
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Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie od Wykonawcy odpowiadające wartości 

odtworzeniowej mienia utraconego. 

4. Wypłata odszkodowania na rzecz Zamawiającego następować będzie w terminie 30 dni od daty 

prawidłowo wystawionej noty obciążeniowej. W przypadku nie zapłacenia odszkodowania przez 

Wykonawcę, Zamawiający ma prawo potrącić należność odpowiadającą wysokości szkody                                 

z wynagrodzenia Wykonawcy.  

§ 12 

Odstąpienie od umowy. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) jeżeli w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie układowe lub likwidacyjne, 

2) w przypadku opóźnienia przekraczającego 14 dni w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminów 

granicznych wykonania przeglądu/konserwacji wskazanych w Opisie przedmiotu umowy. 

2. Opóźnienia wskazane w ust. 1 pkt 2 umowy traktowane będą jako odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust.  1  Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego  

z tytułu wykonania części umowy, bez prawa do odszkodowania i zwrotu poniesionych nakładów. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Odstąpienie od umowy, nie narusza stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie umowy  

w zakresie już wykonanego przedmiotu umowy. 

§ 13 

Zmiany postanowień umowy. 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w przypadku: 

1) wyłączenia instalacji p.poż. z eksploatacji lub zmian u Zamawiającego skutkujących 

zmniejszeniem liczby instalacji p.poż. objętych umową. Wówczas zmniejszeniu ulegnie 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do wielkości zmian; 

2) wystąpienia siły wyższej, jeżeli jej zaistnienie uniemożliwia wykonywanie umowy w terminie,  

a Wykonawca zgłosi Zamawiającemu taką potrzebę niezwłocznie po jej zaistnieniu i potwierdzi 

fakt jej zaistnienia na piśmie. Siłę wyższą należy rozumieć jako wszelkie nadzwyczajne, nagłe                                  

i niespodziewane zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niezależne od woli Strony umowy, 

niemożliwe do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności (takie jak katastrofy, pożary, 

powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, działania wojenne), pozostające 

poza kontrolą Stron umowy; 

3) konieczności wprowadzenia zmian w umowie wynikających ze zmian bezwzględnie 

 obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizowana jest umowa. 

3. Zmiana umowy w odniesieniu do wynagrodzenia może nastąpić także w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy  

   z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

 stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

 w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
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4. Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia będzie przedstawiona 

Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, potwierdzająca wpływ wejścia w życie przepisów 

dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca 

wraz z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązany jest dostarczyć dokumentację 

potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę 

wynagrodzenia. 

5. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji zasadności 

oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia,  

a także oceny możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w ramach środków posiadanych  

w planie finansowym zatwierdzonym na dany rok. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku możliwości zabezpieczenia środków 

finansowych na zwiększenie wynagrodzenia, Zamawiający dokona stosownego skrócenia okresu 

świadczenia usługi. 

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów 

dokonujących tych zmian, o których mowa w ust. 3. 

8. Nie stanowią zmiany umowy: zmiany osób wskazanych w § 8 umowy, zmiany danych 

teleadresowych. W tych przypadkach zmiany dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego 

oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia dostarczenia go drugiej Stronie umowy.   

§ 14 

Wymagania związane ze stosowaniem klauzul społecznych. 

1. Zamawiający wymaga, przy realizacji umowy, przez cały okres realizacji umowy zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu 

pracy), osób wykonujących czynności serwisowe związane z realizacją przedmiotu umowy określone  

w Opisie przedmiotu umowy. 

 Powyższy wymóg nie ma zastosowania w przypadku podwykonawców posiadających jednoosobowe 

działalności gospodarcze (nie zatrudniających pracowników etatowych). 

2. Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 1 były zatrudnione przez cały okres 

realizacji umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę za wynagrodzeniem w wysokości 

nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę - ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 

2177). 

3. Wykonawca lub Podwykonawca nie będzie podejmował żadnych działań w celu obchodzenia 

wymogów określonych w ust. 2, co oznacza że w szczególności:  

1) będzie ponosił wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym związane z zapewnieniem 

 niezbędnych narzędzi do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, w szczególności 

 koszty obejmujące: odzież ochronną, sprzęt, narzędzia, 

2) w zakresie, o którym mowa w pkt 1) powyżej nie będzie dochodził żadnych należności 

 od zatrudnionych, o których mowa w ust. 1. 

4. W trakcie realizacji umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, za wynagrodzeniem 

w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Zamawiający uprawniony jest  

w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń lub dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz 

  dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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5. W trakcie realizacji umowy, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, w tym 

wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu osób wykonujących czynności,  

 o których mowa w ust. 1: 

a) na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, 

b) za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, 

 ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

 wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), 

 oraz o: 

c) ponoszeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy, o których mowa w ust. 3 oraz 

 nie dochodzeniu w tym zakresie żadnych należności od zatrudnionych. 

Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż 

minimalne wynagrodzenie za pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że kopie umów będą 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (lub innego przepisu 

regulującego ochronę danych osobowych obowiązującego w dacie wezwania),  

a informacje dotyczące imion i nazwisk pracowników, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu będą możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy – dotyczy pracowników, którzy 

kontynuują zatrudnienie u Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których 

mowa w ust. 5 - pozwalających potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 1. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

8. W przypadku rozwiązania stosunku pracy (bez względu na stronę składającą oświadczenie                  

w tym zakresie) z osobą  zatrudnioną/ osobami zatrudnionymi  na podstawie umowy o pracę, 

do wykonania czynności o których mowa w ust. 1, przed zakończeniem realizacji umowy, Wykonawca 

lub Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby/ na te miejsca innych 

osób zgodnie z postanowieniami umowy. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, w takim samym 

stopniu, jak za działania lub zaniechania własne. 

§ 15 

Bezpieczeństwo informacji . 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy, bez względu 
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na formę ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę Zamawiającego, uzyskanych w trakcie 

wykonywania umowy. 

2. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy pozyskane od Zamawiającego 

informacje dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej sieci oraz 

stosowanych zabezpieczeń. 

3. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy, informacje nie mogą być 

wykorzystane do innego celu, niż do realizacji umowy. 

4. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które: 

1) stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień umów; 

2) były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem do 

 zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu; 

3) podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa. 

5. W terminie 5 (pięciu) dni roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do zwrócenia Zamawiającemu lub zniszczenia wszelkich materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnicę prawnie chronioną Zamawiającego, jakie otrzymał lub wytworzył 

w związku z wykonywaniem umowy, za wyjątkiem jednej kopii ww. materiałów niezbędnych do 

ewentualnego dochodzenia roszczeń, które zostaną zniszczone niezwłocznie po upływie terminu 

przedawnienia roszczeń. Wykonawca zapewni tym materiałom ochronę w stopniu co najmniej 

równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne informacje. Potwierdzenie zwrotu ww. 

materiałów dokumentuje się w protokole podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Niezwłocznie po upływie terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń Wykonawca informuje 

pisemnie Zamawiającego o zniszczeniu kopii materiałów pozostawionych do ewentualnego 

dochodzenia roszczeń. 

6. Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją umowy są zobowiązane do przestrzegania 

uregulowań wewnętrznych Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa informacji, w tym 

w szczególności: 

1) Polityce bezpieczeństwa informacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, 

2) Instrukcji prowadzenia postępowań w sytuacji naruszenia ochrony danych, 

  a także uregulowań wewnętrznych w zakresie zarzadzania uprawnieniami dostępu do systemów 

informatycznych eksploatowanych przez Zamawiającego. Wszystkie osoby biorące udział 

w realizacji przedmiotu umowy zostaną poinformowane o informacjach prawnie chronionych 

Zamawiającego oraz zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy. Wykonawca odpowiedzialny 

jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, włącznie z odpowiedzialnością 

materialną. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu, w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin 

od wykrycia zdarzenia, informacje o naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym informacje 

niezbędne Zamawiającemu do zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, 

o którym mowa w art. 33 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                         

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016  Nr 119/1). 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy, w wypadku 

wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących wynikiem naruszenia 

bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

§ 16 

Postanowienia końcowe. 

1. Strony będą rozstrzygać spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane w sposób polubowny. 
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2. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze 

sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresów,  

z zastrzeżeniem, że jeżeli którakolwiek ze Stron nie powiadomi drugiej Strony o zmianie adresu i z tej 

przyczyny nie dokona odbioru korespondencji, wszelkie powiadomienia wysłane na ostatnio podany 

adres, będą uważane za prawidłowo doręczone. 

4. Wykonawca nie może dokonywać żadnych cesji związanych z realizacją umowy oraz cesji 

wierzytelności. 

5. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne 

mające związek z realizacją przedmiotu umowy. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa 

dla Zamawiającego. 

7. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 –  Opis przedmiotu umowy* 

Załącznik nr 2 – Protokół wykonania usługi serwisowania (konserwacji/przeglądu) 

Załącznik nr 3 –  Formularz cenowy 

* załącznik zostanie opracowany przed podpisaniem umowy na podstawie Opisu przedmiotu 

zamówienia    

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA:   



 
 

1

Załącznik nr 2 do wzoru umowy  
znak postępowania 470000/273/4/2019-ZAP 

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI SERWISOWANIA  

(konserwacji/przeglądu)  

 
przeprowadzonej w dniu ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

przez …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       (imię i nazwisko) 

dotyczący …………………………………………………………………………………………….......................................................... 

 

w obiekcie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       (adres budynku) 

 

1. informacja o stanie technicznym urządzenia (z jednoznacznym stwierdzeniem, czy jest sprawne)  

    ....................................................................................................................................................................... 

 

    ....................................................................................................................................................................... 

 

    ….................................................................................................................................................................... 

 

    …..................................................................................................................................................................... 

 

2. dane o rozmiarze zużycia lub uszkodzenia (w razie potrzeby, z podaniem informacji  

o proponowanym zakresie naprawy instalacji bądź urządzenia lub ich elementu oraz kolejności wykonania 

prac)  

     ….................................................................................................................................................................... 

 

     …................................................................................................................................................................... 

 

     …................................................................................................................................................................... 

 

     …................................................................................................................................................................... 

 

3. informacja o zakresie wykonanych czynności 

      …..................................................................................................................................................... 

 

      …................................................................................................................................................................... 

 

      ..................................................................................................................................................................... 

 

      ..................................................................................................................................................................... 

 

      .................................................................................................................................................................... 

 

      .................................................................................................................................................................... 
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4. zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji (terminy przeglądów/konserwacji): 

     …................................................................................................................................................................ 

 

     …................................................................................................................................................................ 

 

     …................................................................................................................................................................ 

 

     …................................................................................................................................................................ 

 

     …................................................................................................................................................................ 

 

     …................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

       …………………………….                                 …….……………………….………… 

  Podpis przedstawiciela Wykonawcy                     Podpis przedstawiciela Zamawiającego 

 

 

 

 

 



 

INSTRUKCJA SZYFROWANIA OFERT SKŁADANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwę pliku, który chcemy zabezpieczyć  w wybranym folderze. 

 

2. Kliknąć lewym przyciskiem myszy na 7-Zip: „Dodaj do archiwum... ” 

 



3. Otworzy się okno programu 7-ZIP 

 

4. Kliknąć lewym przyciskiem myszy na pole „Wprowadź hasło” i wprowadzić hasło 

 

 



5. Kliknąć lewym przyciskiem myszy na „Wprowadź ponownie hasło” i ponownie wprowadzić hasło 

 

6. Kliknąć „OK” 

 

 



7. Otrzymujemy nowy plik, który jest zabezpieczony hasłem. 

 

 

 

 


