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SPOLECZNYCH

Oddziat w Legnicy

190000/271/3/2019-ZAP

DO WYKONAWCOW (1)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn. Modernizacja
systemu ppoz. w budynku nr 1 w Oddziale ZUS w Legnicy przy ul. Wiadystawa
Grabskiego 26

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

W zwigzku z nadestanymi pytaniami Wykonawcy, Zaktad Ubezpieczern Spofecznych Oddziat
w Legnicy jako ,Zamawiajacy” udziela odpowiedzi w sposéb nastepujacy:

Pytanie 1.

Czy diwigi windowe posiadajg niezbedne funkcje zjazdu pozarowego i tylko nalezy podtgczy¢
sygnat z centrali w celu otrzymania sterowania windami?

Odpowiedz:

Do diwigdw windowych nalezy tylko doprowadzi¢ przewdd sterowniczy. Podtaczenie przewodu do

wind dokona firma serwisujgca urzgdzenia diwigowe.

Pytanie 2.
Czy w budynku zamontowane s3 czujki jonizacyjne, ktore nalezy zutylizowaé?

Odpowiedz:
W budynku brak jest zamontowanych czujek jonizacyjnych/izotopowych.

Jednoczednie Zamawiajacy informuje, ze udzielone wyjasnienia dla Wykonawcow s3 wigzace.
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