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Zakres przeglądów i konserwacji winien obejmować w szczególności: 

1. Przegląd i konserwacja – w terminie co 30 dni lub częściej w sytuacji o ile Urząd Dozoru Technicznego 

określi inaczej, pierwszy termin usługi niezwłocznie od podpisania umowy. 

2. Przegląd zespołów i części dźwigowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego: 

a) oględziny silnika, aparatury sterowej i stycznikowej, 

b) kontrola elementów sterowania, 

c) oględziny stanu elementów nośnych, 

d) sprawdzanie działania kontaktów bezpieczeństwa, rygli, drzwi, obciążki, ogranicznika prędkości, 

wyłączników krańcowych, kaset wezwań, fotokomórek, 

e) ocena techniczna wciągarki a w szczególności: 

- sprawdzenie pewności zamocowania zespołu napędowego, 

- kontrola zapięcia lin i oględziny stanu rowków klinowych tarczy ciernej, 

- sprawdzenie grubości okładzin ciernych i współdziałania luzowania z hamulcem, 

- kontrola pracy wciągarki, 

f) sprawdzenie stanu prowadników kabinowych i luzów na prowadnicach oraz stanu ich smarowania, 

g) sprawdzenie stanu oleju, w przypadku potrzeby dokonanie wymiany, 

h) sprawdzenie napędu drzwi automatycznych, stanu rygli i ryglowania, 

i) sprawdzenie działania elementów instalacji elektrycznej takich jak: wyłącznika dźwigu, wyłącznika 

sterowania „STOP”, 

j) sprawdzenie działania sygnalizacji alarmowej. 

 

3. Czyszczenie i smarowanie elementów dźwigowych: 

a) prowadnic kabiny, 

b) elementów napędu drzwi, 

c) części ruchomych wyłącznika krańcowego i łączników bezpieczeństwa, drzwi automatycznych,  

d) utrzymanie w czystości maszynowni i podszybia. 

 

4. Dokonywanie regulacji i usuwanie usterek elektromechanicznych: 

a) układu hamulcowego, 

b) kontaktów bezpieczeństwa, 

c) urządzeń regulujących drzwi, 

d) elementów wchodzących w skład aparatury przekaźnikowo-stycznikowej i elektronicznej, 

e) wymiana przycisków dyspozycji i wezwań, zwieraczy drzwi, żarówek sygnalizacyjnych, informacyjnych 

(bez materiałów), nie dotyczy oświetlenia w kabinie. 

 

5. Pomiary elektryczne – wykonywanie jeden raz w roku w terminach: w I Oddziale w Poznaniu do dnia: 

15.10.2019 r., 15.10.2020 r., 15.10.2021 r., w Inspektoracie w Poznaniu do dnia: 15.10.2019 r., 

15.10.2020 r., 15.10.2021 r., w Inspektoracie w Międzychodzie ul. Słowackiego 7 do dnia 20.01.2020 r., 

20.01.2021 r., 20.01.2022 r.  

 

Zakres wykonywania pomiarów: 

a) pomiary rezystancji izolacji, 

b) pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

 

6. Wykonywanie napraw: Na zgłoszenie – pisemne (faks lub mail). 

 

Obowiązki Wykonawcy: 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

- konserwowania urządzeń dźwigowych zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno-

ruchową urządzenia, instrukcją konserwacji oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego (dalej: UDT) 

o budowie i eksploatacji dźwigów, 

- realizowanie umowy za pomocą osób posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne do wykonywania 

konserwacji dźwigów oraz kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń 

i instalacji do 1kV, 

- wykonywanie przeglądów konserwacyjnych, napraw oraz pomiarów elektrycznych w dni robocze 

dla Zamawiającego w godzinach tj. od 7°° do 15°°, a poza godzinami urzędowania Zamawiającego, 

w soboty oraz dni wolne za pisemną zgodą Zamawiającego, 
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- usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzenia, 

- powiadamiania Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach wadliwej eksploatacji dźwigu, 

a zwłaszcza gdy może to mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy urządzenia, 

- reprezentowania Zamawiającego podczas przeprowadzanych kontroli przez UDT, kontroli p.poż. itp., 

- przestrzegania terminów badań kontrolnych i konserwacyjnych dźwigu, 

- informowania Zamawiającego o stanie konserwowanego urządzenia oraz konieczności wykonania prac 

typu: remonty, modernizacja,  

- przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie uwalniania uwięzionych, 

w unieruchomionej kabinie dźwigu osób (co najmniej 1 x w roku), 

- zapewnienia całodobowego Pogotowia Dźwigowego w zakresie uwalniania ludzi uwięzionych 

w kabinach i zabezpieczenia urządzeń (czas uwolnienia – max 60 min.) od zgłoszenia, 

- prowadzenia dziennika konserwacji i odnotowania w nim każdorazowo przeprowadzonej konserwacji, 

- uzyskania potwierdzenia pisemnego wykonania usług konserwacyjnych, 

- zawiadomienia UDT o każdym wykonaniu napraw wymagających badań nadzwyczajnych dźwigu, 

- informowania Zamawiającego o czynnościach kontrolnych Inspektora UDT oraz o zaleceniach 

pokontrolnych, 

- utrzymywania urządzenia dźwigowe w stałym ruchu, z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania 

czynności konserwacyjnych i naprawczych, 

- wykonywania usługi zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

i normami w zakresie wynikającym z konserwacji. 

2. Wykonawca zabezpieczy dostawę fabrycznie nowych materiałów i części koniecznych  

do wykonania prac naprawczych, na które winien udzielić gwarancji zgodnie z gwarancją udzieloną przez 

producenta, nie krótszą jednak jak 12 m-cy. 

3. Koszty negatywnego przeglądu UDT wynikające z winy Wykonawcy obciążają Wykonawcę. 

 

Zobowiązania Zamawiającego: 

 

1. Zamawiający zapewni dostęp do ww. urządzeń oraz źródła wody i prądu. 

2. Zamawiający zapewni miejsce parkingowe dla samochodu serwisowego Wykonawcy w trakcie wykonywania 

usług. 

3. Zamawiający pokrywa koszty związane z okresowymi przeglądami wykonywanym przez Inspektorów UDT. 

Koszty negatywnego przeglądu UDT wynikające z winy Wykonawcy obciążają Wykonawcę. 


