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 Załącznik nr 1 do Zapytania publicznego 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania na: „Wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw stacji 
transformatorowej zlokalizowanej w II Oddziale ZUS w Poznaniu” 
 
Klasyfikacja usług objętych postępowaniem o zamówienie publiczne, w formie Zapytania 

publicznego, według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

50532200-5  - Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest cykliczne wykonywanie przez okres obowiązywania 

umowy: 

a) konserwacji stacji transformatorowej raz w roku w maju, 

b) przeglądów eksploatacyjnych stacji transformatorowej 1 raz w kwartale, w odstępie 

co 3 miesiące, 

c) badań sprzętu ochronnego (rękawic 2 razy w roku (co 6 miesięcy), drążka 

manipulacyjnego, izolacyjnego 1 raz w roku). 

Częstotliwość wykonywania przeglądów, konserwacji i badań: 

a) konserwacje stacji transformatorowej – 3 konserwacje (jedna w każdym roku), 

b) przeglądy eksploatacyjne stacji transformatorowej – 12 przeglądów (1 przegląd 

w kwartale, następne w odstępie 3 miesięcy), 

c) badanie rękawic ochronnych – 2 razy w roku (co 6 miesięcy), 

d) badanie drążka manipulacyjnego, izolacyjnego – 1 raz w roku. 

2. Termin  i miejsce realizacji zamówienia 

2.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w  terminie: od dnia podpisania umowy 

do 31.12.2022 r.  

2.2. Miejsce realizacji zamówienia: 

II Oddział Poznań, ul. Starołęcka 31,61-361 Poznań, 

3. Wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia  

3.1. Stacja elektroenergetyczna wnętrzowa K-657 z rozdzielnią SN-15 kV  

z transformatorem o mocy 630 KVa. Wyposażenie w stacji obejmuje: 

a) rozdzielnię SN-15 kV wyposażoną w pole liniowe nr 1 typu RL-1, pole pomiarowe 

nr typu RP1 i pole transformatorowe nr 3 typu RT1, 

b) rozdzielnię nn 0,4 kV typu RN-W/EFEN wyposażoną w 2 pola odpływowe NH2 

400A i 1 pole zasilające z wyłącznikiem NH3 630A i tablicę licznikową  

z pośrednim układem pomiarowym, 

c) komorę transformatorową z transformatorem żywicznym o obniżonym poziomie 

strat i hałasu typu TZA o izolacji 15,0/0,4 kV i przekładni 15,75/04/0,230 kV 

o mocy 630 kVA, 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-transformatorow-7553
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d) połączenia między polem transformatorowym a transformatorem – strona SN-15 

kV wykonano kablem 3YHAKXS 1x 120/50 mm2, natomiast połączenie między 

transformatorem strona 0,4 kV a rozdzielnią nn RN-W wykonano linią kablową nn 

0,4 kV, typu 4x(3YKY 1 x 300 mm2). 

3.2. Sprzęt ochronny: 

a) rękawice ochronne, 

b) drążek manipulacyjny, izolacyjny. 

4. Zakres czynności objętych przedmiotem zamówienia: 

4.1. W ramach kwartalnych przeglądów eksploatacyjnych stacji transformatorowej należy 

wykonać następujące czynności: 

a) kontrola stanu oświetlenia, 

b) kontrola stanu pomieszczenia – ściany, sufity, zacieki itp., 

c) sprzątanie pomieszczenia i kratek wentylacyjnych w drzwiach, 

d) wzrokowe sprawdzenie głównych własności rozdzielnicy bez otwierania drzwiczek 

celek, 

e) sprawdzenie godności położenia wskaźników aparatury łączeniowej, 

f) stanu i czystości aparatury, 

g) stanu tablic licznikowych, wskazania samych liczników, 

h) zgodności schematu ideowego rozdzielni z opisem na tabliczkach kierunkowych 

kabli, 

i) badania kamerą termowizyjną zacisków przyłączeniowych i odczepów. 

4.2. Podczas rocznej konserwacji stacji transformatorowej Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać oprócz czynności wymienionych w pkt 4.1. dodatkowo następujące 

czynności: 

a) kontrola dokręcenia śrub na zaciskach przyłączeniowych i odczepach, 

b) przeczyszczenie z kurzu, a w miejscach trudno dostępnych przedmuchanie 

sprężarką, 

c) dokonanie wizualnej inspekcji i usunięcie zabrudzeń transformatora, 

d) sprawdzenie działania wentylatorów, 

e) kontrola otworów wentylacyjnych pod kątem ilości powietrza do wentylowania – 

zasłonięcie otworów, 

f) kontrola wizualna czy wszystkie połączenia są właściwie wykonane, czy nie ma 

uszkodzonych przewodów. 

4.3. Badanie sprzętu ochronnego takiego jak: 

a) rękawice – badanie 2 razy w roku, 

b) drążek manipulacyjny, izolacyjny – badanie raz w roku. 

5. Szczegółowy zakres serwisowania: 

5.1. Wykonanie przeglądu eksploatacyjnego stacji potwierdza się protokołem 

zawierającym w szczególności: 

a) informację o lokalizacji instalacji bądź urządzenia; 

b) dane identyfikacyjne serwisowanej instalacji bądź urządzenia; 
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c) informację o stanie technicznym instalacji bądź urządzenia, z jednoznacznym 

stwierdzeniem czy są sprawne; 

d) dane o rozmiarze zużycia lub uszkodzenia; 

e) informację o proponowanym zakresie naprawy instalacji bądź urządzenia  

lub ich elementu oraz kolejności wykonania prac. 

5.2. Wykonanie konserwacji stacji potwierdza się protokołem zawierającym 

w szczególności: 

a) informację o lokalizacji instalacji bądź urządzenia; 

b) dane identyfikacyjne serwisowanej instalacji bądź urządzenia; 

c) informację o zakresie wykonanych czynności; 

d) informację o stanie technicznym instalacji bądź urządzenia, z jednoznacznym 

stwierdzeniem czy są sprawne; 

e) w przypadku stwierdzenia zużycia lub uszkodzenia informację o proponowanym 

zakresie naprawy instalacji bądź urządzenia lub ich elementu oraz kolejności 

wykonania prac. 

5.3. Z czynności przeglądu, konserwacji i naprawy zostanie sporządzony protokół 

stanowiący załącznik nr 3 do umowy. 

5.4. Przegląd i konserwacja mogą być wykonywane jednocześnie. 

5.5. W zakresie przeglądu i konserwacji należy również uwzględnić wymagania Polskich 

Norm oraz producentów instalacji lub urządzeń użytkowanych w obiekcie. 

5.6. Dokładny termin przeglądów eksploatacyjnych i konserwacji będzie uzgadniany 

elektronicznie (e-mail), na adres wskazany w umowie pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą z 10 – dniowym wyprzedzeniem z osobami koordynującymi realizację 

umowy ze strony Zamawiającego. 

5.7. Wykonawca będzie prowadził prace związane z wykonywaniem konserwacji 

po godzinie 15.00, w związku z koniecznością wyłączenia zasilania głównego (brak 

zasilania rezerwowego). 

5.8. Wymaga się przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia 

wykonania przeglądu, kosztorysu naprawy prowadzącej do uzyskania pełnej 

sprawności urządzenia. 

5.9. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji zużytych części zamiennych, materiałów 

eksploatacyjnych, dodatkowych oraz innych wymagających tego elementów,  

na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

5.10. W przypadku, stwierdzenia, że urządzenie nie nadaje się do naprawy i 

dalszej eksploatacji, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu pisemną opinię  

lub ekspertyzę techniczną. 

6. Tryb postępowania w przypadku wystąpienia awarii: 

6.1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach sprawowanego serwisu, na każde wezwanie 

Zamawiającego, w ciągu 4 h, przybyć na miejsce zdarzenia, celem zdiagnozowania 

awarii. 

6.2. Wezwania/zgłoszenia konieczności przybycia celem wykonania czynności 

diagnostycznych Zamawiający dokona, przez uprawnione, wskazane w umowie 
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osoby, na adres mailowy – wskazany  do kontaktu przez Wykonawcę oraz 

telefonicznie. 

6.3. Po wykonaniu czynności diagnostycznych, Wykonawca uzgodni z zamawiającym 

zakres niezbędnych do wykonania prac i przystąpi do usuwania awarii. Wykonawca 

jest zobowiązany jest do przywrócenia pełnej sprawności urządzenia niezwłocznie, 

jednak nie dłużej niż w ciągu 24 h. 

6.4. Po usunięciu awarii Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych przedstawi kosztorys 

powykonawczy. 

6.5. Wykonawca sporządza, po każdym usunięciu awarii, protokół stanowiący załącznik 

nr 3 do umowy, który po podpisaniu przez każdą ze stron, stanowić będzie podstawę 

do wystawienia faktury. 

6.6. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminie ustalonym w pkt.6.3. 

Zamawiający może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu realizacji naprawy. 

Podstawą do podjęcia decyzji przez zamawiającego jest pisemny lub elektroniczny 

wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie musi być 

udokumentowane, w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

7. Tryb postępowania w przypadku wystąpienia usterki: 

7.1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach sprawowanego serwisu, na każde wezwanie 

Zamawiającego, w ciągu 24 h, przybyć na miejsce zdarzenia, celem zdiagnozowania 

usterki. 

7.2. Wezwania/zgłoszenia konieczności przybycia celem wykonania czynności 

diagnostycznych Zamawiający dokona przez uprawnione, wskazane w umowie osoby, 

pisemnie, na adres mailowy – wskazany  do kontaktu przez Wykonawcę oraz 

telefonicznie. 

7.3. Po wykonaniu czynności diagnostycznych, w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu naprawy 

mającej na celu przywrócenie pełnej sprawności urządzenia. Kosztorys należy 

sporządzić z uwzględnieniem szczegółowej kalkulacji kosztów naprawy/usunięcia 

usterki. 

7.4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zatwierdzeniu lub niezatwierdzeniu 

kosztorysu na adres mailowy - wskazany do kontaktu przez Wykonawcę. 

7.5. Wszelkie naprawy lub usunięcie usterek, po zatwierdzeniu kosztorysu, o którym 

mowa 

w pkt. 7.3., dokonywane są wyłącznie na odrębne zlecenie wystawione przez 

Zamawiającego na piśmie. Wykonawca dokonuje naprawy w określonym w zleceniu 

terminie. 

7.6. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminie ustalonym w pkt.7.5. 

Zamawiający może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu realizacji naprawy. 

Podstawą do podjęcia decyzji przez zamawiającego jest pisemny lub elektroniczny 

wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie musi być 

udokumentowane, w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
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7.7. W przypadku niezaakceptowania kosztorysu naprawy, Zamawiający ma prawo zlecić 

naprawę innemu Wykonawcy. 

7.8. W sytuacji o której mowa w pkt. 7.7. Wykonawca nie ma prawa żądać 

odszkodowania 

z tytułu nieuzyskania zlecenia na wykonanie naprawy. 

7.9. Wykonawca przyjmujący zlecenie naprawy/usunięcia usterki, zobowiązany jest 

do wykonania usługi przy użyciu fabrycznie nowych części. 

7.10. Wykonawca sporządza, po każdym zleceniu naprawy/ usunięciu usterki, protokół 

stanowiący załącznik nr 3 do umowy, który po podpisaniu przez każdą ze stron, 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. 

7.11. Na zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia, materiały, urządzenia, itp., 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji. 

 

8. Przedmiot zamówienia należy wykonać z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, w oparciu między innymi o: 

8.1. Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 j.t.  

z późn.zm.) oraz innymi szczegółowymi przepisami prawa, normami państwowymi  

i przepisami branżowymi; 

8.2. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145  

z późn.zm); 

8.3. Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 1843 j.t.); 

8.4. Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 1396 z późn. zm.), 

8.5. Ustawę z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2019 poz. 

1010 z późn. zm.), 

8.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

8.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 t.j.). 

 

 


