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Rozdział I – Zakres oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia – parametry techniczne
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. dobór na podstawie świadectwa energetycznego stanowiącego załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia kotła gazowego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania służącego do centralnego ogrzewania oraz do podgrzania wody użytkowej wraz z zasobnikiem wody w budynku Inspektoratu ZUS w Grójcu,
1.2. wymiana kotła grzewczego gazowego w Inspektoracie ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10,
1.3. świadczenie nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.
1.4. W doborze kotła gazowego dopuszcza się montaż więcej niż jednego kotła gazowego kondensacyjnego. 
1.5. Wymiana osprzętu towarzyszącego: pompy obiegowe, zawory, zasuwy oraz rury zlokalizowane w kotłowni 
2. Opis techniczny obiektu:
2.1. Powierzchnia obiektu – 1553,60 m2
2.2. Powierzchnia kotłowni – 19,5 m2, wysokość pomieszczenia – 2,64 m2
3. Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
	Kod CPV
	Opis

	71321200-6
	Usługi projektowania systemów grzewczych

	45300000-0
	Roboty instalacyjne w budynkach

	45331110-0
	Instalowanie kotłów

	50531100-7
	Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych



4. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkowa budynku: 
4.1. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową – 52,31 kWh/m2 (roczna)
4.2. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową – 123,76 kWh/m2 (roczna)
4.3. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną – 240,07 kWh/m2 (roczna)
4.4. obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii przez budynek ogrzewczy 
– gaz ziemny 6,10 m3
5. Celem zamówienia jest demontaż kotła grzewczego gazowego DE Dietrich TYP GT 309Diematic oraz dobór , dostawa, montaż, uruchomienie i świadczenie serwisu gwarancyjnego (konserwacji, przeglądów, napraw) w okresie udzielonej gwarancji fabrycznie nowego kotła/kotłów grzewczych gazowych kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania.
Zakres koniecznych do wykonania robót budowlanych wynikać będzie z obowiązujących przepisów oraz przyjętego przez Wykonawcę sposobu realizacji projektu wymiany kotłów grzewczych gazowych, gwarantujące osiągnięcie celu zamówienia. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również zrealizowanie w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności związanych z uzyskaniem decyzji UDT zezwalającej na eksploatację zamontowanych nowych kotłów grzewczych gazowych oraz naczynia przeponowego.
6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
6.1. demontaż i utylizację istniejącego kotła DE Dietrich TYP GT 309Diematic wraz z osprzętem i rurami oraz w razie potrzeby kominem *
*	Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wywozu odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) oraz udokumentowania Zamawiającemu sposobu gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że materiały z odzysku, w tym złom oraz uzyskane środki z jego sprzedaży są własnością Zamawiającego
6.2. wymianę osprzętu, który należy przewidzieć w sporządzanej dokumentacji w tym:
6.2.a. dobór zabezpieczenia instalacji przed wzrostem ciśnienia i temperatury typu zamkniętego (zbiorcze naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, niezbędna armatura kontrolno–pomiarowa) zgodnie z aktualnymi przepisami. 
6.2.b. wymianę komina jeśli zachodzi taka potrzeba,
6.2.c. wymianę zaworów odcinających obiegu kotłowego,
6.2.d. wstawienie zabezpieczenia stanu wody w kotle,
6.2.e. wymianę zasobnika wody użytkowej
6.2.f. wymianę zaworów odcinających na instalacjach pracujących,
6.2.g. montaż filtrów siatkowych na instalacjach wody zimnej i cieplnej,
6.2.h. montaż niezbędnej armatury kontrolno-pomiarowej;
6.2.i. montaż nowego systemu detekcji gazu wraz z automatycznym głównym zaworem odcinającym dopływ gazu do obiektu z możliwością podłączenia do systemu pożarowego
6.2.j. w przypadku wykonania przejść technologicznych przez stropy oraz ściany wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia przejść pożarowych 
6.3. montaż nowego kotła wraz z niezbędnymi przeróbkami instalacyjnymi, podłączeniem automatyki oraz włączeniem odprowadzenia spalin z kotłów do istniejącego komina lub do nowo wybudowanego jeśli obecny nie spełnia wymogów instalowanego kotła;
6.4. montaż zabezpieczenia stanu wody w kotle;
6.5. montaż nowego przeponowego naczynia zbiorczego wraz z zestawem przyłączeniowym, manometrem, spustem i rurą zbiorcze;
6.6. montaż nowego zaworu bezpieczeństwa;
6.7. dokonanie rozruchu kotła wraz z odpowietrzeniem instalacji c.o. i wody użytkowej;
6.8. wykonanie niezbędnych przeróbek instalacji gazowej w pomieszczeniu kotłowni związanych ze zmianą kotłów;
6.9. opracowanie dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z wszelkimi niezbędnymi i wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami;
6.10. wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych i wykończeniowych, w szczególności robót związanych z demontażem starych i montażem nowego kotła grzewczego gazowego:
6.10.a. uzupełnienie ewentualnych ubytków tynków powstałych w trakcie prac demontażowych,
6.10.b. montaż w kotłowni  oświetlenia sufitowego o mocy min 200lux wraz z położeniem instalacji elektrycznej natynkowej zasilającej to oświetlenie oraz włącznikami;
Kotłownia
6.10.c.  wymiana płytek posadzkowych na płytki gres,
6.10.d. ułożenie płytek ściennych do wysokości stropu;
6.10.e. odmalowanie powłoki malarskiej w pomieszczeniu kotłowni 
6.11. montaż w pomieszczeniu kotłowni wszystkich elementów wyposażenia określonych przepisami prawa;
6.12. w przypadku doboru kotła lub kotłów podlegających dozorowi przez UDT opracowanie kompletnej dokumentacji rejestracyjnej kotła oraz jego zatwierdzenie w UDT, uzyskanie pozytywnej, bezwarunkowej decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji przez UDT dostarczonego i zamontowanego kotła.
Wszystkie koszty związane z badaniem, rejestracją i dopuszczeniem kotła grzewczego  do eksploatacji pokrywa Wykonawca, przy czym Zamawiający wystawi refakturę dla Wykonawcy na podstawie wystawionej przez UDT faktury;
6.13. uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu kotła do eksploatacji;
6.14. przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie zapewniającym właściwą obsługę zamontowanego kotła;
6.15. serwis gwarancyjny i utrzymanie w sprawności technicznej dostarczonego i zamontowanego kotła  w okresie gwarancji (licząc od daty przekazania Zamawiającemu do eksploatacji), która obejmuje czynności wynikające z przepisów Urzędu Dozoru Technicznego oraz dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń (DTR).
6.16. opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi niezbędnymi i wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami;
Rozdział II. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia związane z dostawą i montażem.
1. Termin realizacji – przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: 60 dni od daty zawarcia umowy.
2. Wizja lokalna. Zaleca się przygotowanie oferty, a następnie realizację przedmiotu zamówienia w oparciu o dokonaną (przed złożeniem oferty) wizję lokalną. W sprawach związanych z wizją lokalną informacji udziela: Robert Wężykowski, tel. 48 38-56-400.
3. Wszystkie prace związane z wymianą kotła muszą być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony przeciwpożarowej, BHP oraz Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
5. Zaoferowane urządzenia kotły oraz pozostałe materiały składające się na przedmiot zamówienia muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2020 roku.
6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na urządzenia i instalacje na okres minimum 3 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W okresie objętym gwarancją jakości Wykonawca będzie prowadzić bezpłatne przeglądy i konserwacje kotłowni z częstotliwością wymaganą przez producenta, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku (Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego oraz po zakończeniu sezonu grzewczego), w celu zapewnienia technicznej sprawności kotłowni, a także dokona naprawy urządzeń.  Z każdej przeprowadzonej konserwacji, naprawy sporządzony zostanie protokół, podpisany przez obie Strony.
7. Zapewnienie do wykonywania niezbędnych czynności montażu, serwisowych oraz naprawy osoby posiadającej wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wymaganiami producenta kotłów, odpowiednich świadectwa kwalifikacyjnych  oraz certyfikatów uprawniających do zajmowania się zainstalowanymi urządzeniami.
8. Odbiory prac.
8.1. odbiór kotłowni gazowej nastąpi na wniosek Wykonawcy – po zakończeniu realizacji przedmiotowego zamówienia. Podstawą zgłoszenia do odbioru końcowego jest:
8.1.a. dostarczenie kompletu wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia odbioru,
8.1.b. decyzja UDT o bezwarunkowym dopuszczeniu do eksploatacji dostarczonych i zamontowanych urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia (jeżeli jest wymagana).
8.2. Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest Zamawiającemu wydać dokumenty:
8.2.a. dokumentację powykonawczą kotła grzewczego gazowego kondensacyjnego,
8.2.b. instrukcje obsługi i konserwacji kotła,
8.2.c. potwierdzenie przeszkolenia pracowników,
8.2.d. dokumentację utylizacji.
8.3. Z dokonanego odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego, który przygotuje Zamawiający.
Rozdział III. Przedmiot zamówienia – informacje pozostałe.
1. Warunki prowadzenia prac w budynku.
1.1. Budynek w którym przewidziana jest wymiana kotłów pełni funkcję biurową oraz magazynów i będzie użytkowany w trakcie realizacji zamówienia.
1.2. Budynek jest fizycznie chroniony przez całą dobę. Wstęp pracowników Wykonawcy do budynku może się odbywać wyłącznie za wiedzą służb ochrony, a w niektórych przypadkach pod ich nadzorem. Pracownicy Wykonawcy powinni być wyposażeni w identyfikatory z imieniem i nazwiskiem, nazwą firmy i nosić je w widocznym miejscu;
1.3. Prace wewnątrz budynku mogą być realizowane codziennie w godzinach od 7.00 - 20.00 z tym, że prace uciążliwe w tym wywołujące hałas mogą być realizowane po godz.15.30 w dni robocze.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie uszkodzenia w mieniu Zamawiającego wynikłe podczas realizacji przedmiotu zamówienia i jest zobowiązany usunąć je na własny koszt.
3. Teren w sąsiedztwie prowadzonych prac należy na bieżąco sprzątać, a po ich zakończeniu doprowadzić do stanu pierwotnego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy, bez względu na formę ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę Zamawiającego, uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia.
5. Gwarancja i rękojmia.
5.1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 3 letniej gwarancji jakości na całość wykonanego przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
5.2. Wykonawca zobowiązuje się oraz gwarantuje sprawne działanie zamontowanych urządzeń i instalacji w okresie gwarancji, a w szczególności ich niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania.
5.3. W okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w rozdziale IV niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
5.4. Warunki usługi gwarancyjnej winny obejmować wszystkie części zamienne, podzespoły i materiały eksploatacyjne za wyjątkiem przypadków celowej dewastacji.
5.5. Udzielona gwarancja, w tym czas jej trwania, nie powinna być niczym ograniczona ani uwarunkowana.
5.6. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, zobowiązany jest także do udzielenia Zamawiającemu rękojmi na całość wykonanego przedmiotu zamówienia, tj. na użyte i zamontowane urządzenia i materiały oraz na wykonane roboty i prace budowlane, instalacyjne i montażowe, na okres odpowiadający okresowi udzielonej gwarancji jakości.

Rozdział IV. Zakres czynności serwisowych.
1. Wykonawca, niezależnie od obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji jakości i rękojmi, zobowiązany jest – w okresie trwania gwarancji – do:
1.1. utrzymywania kotła/kotłów gazowych kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania wraz z osprzętem w stałej, pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej poprzez świadczenie nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego co najmniej 2 razy w roku przed okresem grzewczym i po jego zakończeniu (chyba, że producent urządzenia wymaga częstszych przeglądów i napraw. Zakres czynności związanych z przeglądem:
· kontrola szczelności instalacji kotłowni czy na instalacji nie ma przecieków wody,
· kontrola systemów zabezpieczeń,
· przygotowanie urządzeń podlegających pod dozór techniczny do odbioru,
· kontrola izolacji termicznej przewodów i inne wymagane przez DTR.
· Konserwacja urządzeń grzewczych – kotły
· czyszczenie elementów palnika,
· regulacja automatyki,
· regulacja palnika,
· wykonanie analizy spalin,
· kontrola, ewentualnie regulacja automatyki kotła.
1.2. wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw z należytą starannością, rzetelnie i terminowo, zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową oraz zaleceniami producenta kotła gazowego kondensacyjnego, wiedzą techniczną, wymaganiami Polskich Norm ze szczególnym uwzględnieniem przepisów z zakresu dozoru technicznego, bhp i ppoż.
2. Do obowiązków Wykonawcy – w związku z należytym wykonaniem czynności serwisowych w okresie gwarancji – należy także:
2.1. skierowanie do wykonania przedmiotu zamówienia wykwalifikowanego personelu dysponującego odpowiednią wiedzą oraz posiadającego:
2.1.a. zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń związanych z przedmiotem zamówienia, wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 667, z późn, zm.),
2.1.b. świadectwa kwalifikacyjne wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184) dla osób, które będą wykonywały prace na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV,
2.2. zapewnienie całodobowego pogotowia serwisowego dostępnego dla Zamawiającego w razie wystąpienia nieprawidłowości w działaniu lub awarii kotła grzewczego gazowego:
2.2.a. pod nr telefonu pogotowia alarmowego ………..……….… oraz faxu …….…....….……,
2.2.b. adresem e-mail: ………..….@.....................
2.3. wykonywanie napraw kotła na podstawie:
2.3.a. zalecenia zawartego w „Protokole wykonania usługi serwisowania (konserwacji /przeglądu /naprawy)”, zwanego dalej „Protokołem” 
2.3.b. zawiadomienia/zlecenia przekazanego przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną w godz. 7:00 – 15:00, z zastrzeżeniem, że zgłoszenia dokonane po godz. 15:00 uważa się za dokonane o godz. 7:00 dnia następnego,
2.4. przestrzeganie maksymalnych czasów reakcji oraz czasów realizacji naprawy dla awarii lub usterki określonych poniżej:
	Typ urządzenia
	Czas reakcji *
	Czas realizacji naprawy **

	Kocioł grzewczy gazowy wraz z osprzętem
	Awaria
	Usterka
	Awaria
	Usterka

	
	10 h
	10 h
	24 h
	3 doby


* czas reakcji – maksymalny okres czasu, który może upłynąć od przekazania przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu awarii lub usterki Wykonawcy, do rozpoczęcia naprawy,
** czas realizacji naprawy – maksymalny okres czasu, który może upłynąć od momentu rozpoczęcia naprawy do całkowitego usunięcia awarii lub usterki,
Zastrzeżenia:
2.4.a. jeżeli usunięcie usterki/awarii, naprawy wymaga pracy po godzinach pracy Oddziału ZUS lub w dni wolne od pracy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy wykonywanie naprawy w tym czasie, a jeżeli będzie to niemożliwe, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę i naprawa będzie wykonywana/kontynuowana w dniu następnym lub pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym – od godz. 8.00 (przy czym czas realizacji naprawy ulega zawieszeniu do momentu wyznaczonego na kontynuację naprawy),
2.4.b. w przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminach wskazanych powyżej Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu realizacji naprawy,
2.5. sporządzenie „Protokołu”, a w przypadku naprawy – uwzględnienie w nim listy wymienionych części i przekazanie go w formie elektronicznej lub papierowej Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie do 3 dnia roboczego po wykonaniu usługi serwisowania,
2.6. monitorowanie terminarza przeglądów dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego, w szczególności poinformowanie Zamawiającego, o zbliżającym się terminie i nieodpłatny udział w czynnościach sprawdzających, realizowanych przez UDT (nieodpłatny udział serwisanta przy przeglądach przeprowadzanych przez UDT),
2.7. zapewnienie pracownikom świadczącym usługę serwisową odzieży jednoznacznie wskazującej na charakter wykonywanej pracy, z umieszczoną w widocznym miejscu nazwą i znakiem graficznym Wykonawcy, oraz z umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym zdjęcie, imię i nazwisko pracownika oraz nazwę Wykonawcy,
2.8. przekazanie Zamawiającemu, po zakończeniu okresu gwarancji, kotła/kotłów gazowych kondensacyjnych w stanie pełnej sprawności technicznej.
3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązany jest do:
3.1. [bookmark: _GoBack]ponoszenia kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz kosztów wszystkich napraw lub wymian elementów kotła grzewczego gazowego, które mogą nastąpić ze względu na zużycie eksploatacyjne.
3.2. udzielenia 2 letniej gwarancji na części zamienne użyte do naprawy – w przypadku gdy udzielony okres 2 letniej gwarancji wykroczy poza okres gwarancji oferowanej przez Wykonawcę w ofercie. Jeśli na zainstalowane w ramach napraw urządzenia i materiały producent udziela gwarancji dłuższej niż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji.

Załączniki
Zał. nr. 1 – Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku 
