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INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT  
ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy: postępowania, którego przedmiotem jest zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów 
do serwerowni usytuowanej na VIII piętrze w budynku I Oddziału ZUS w Łodzi przy 
ul. Zamenhofa 2 

 
Po ocenie ofert informuję o odrzuceniu oferty1: 
 
1. Adetronik Sp. z o.o. 

ul. Traktorowa 126/1 
91-204 Łódź 

 
Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia:  
Zamawiający po ocenie oferty powziął wątpliwość co do tego, czy zaoferowane przez Wykonawcę 
jednostki będą pracowały prawidłowo przy różnicy poziomów pomiędzy jednostką zewnętrzną 
a wewnętrzną wynoszącą ok. 29 m. Wykonawca w piśmie z dnia 21.04.2020 r. wyjaśnił, 
że zaoferowane jednostki nie będą pracowały prawidłowo przy różnicy poziomów pomiędzy 
jednostką zewnętrzną a wewnętrzną wynoszącą ok. 29 m.  
Na rysunkach załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostały 
precyzyjnie wyrysowane lokalizacje urządzeń, trasy instalacji chłodniczej, zasyfonowanie wraz 
z rzędnymi dachu i VIII p. Ponadto podane zostały wymiary włazu dachowego. Wszystkie te dane 
były po to aby Wykonawcy dobrali właściwe urządzenia, pracujące w sposób prawidłowy 
w konkretnych ich lokalizacjach (miejscach zamontowania), w tym przy różnicy wysokości między 
miejscem montażu klimatyzatorów na VIII p. a poziomem dachu wynoszącym ok. 29 m. Ww. rysunki 
składają się, obok przedmiaru, na dokumentację projektową za pomocą, której Zamawiający opisał 
przedmiot zamówienia. Dodatkowym dokumentem opisującym przedmiot zamówienia była 

                                                      

1
 Art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843) zwanej dalej „uPzp”. 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz Opis przedmiotu zamówienia. 
Łącznie dokumenty te stanowiły IV część SIWZ.  
Zgodnie z pkt 2 I części SIWZ to właśnie te dokumenty opisywały zakres robót składających 
się na przedmiot zamówienia. Podobnie w § 1 ust. 2 Projektu wzoru umowy (III część SIWZ) 
wskazano, że szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają te dokumenty. 
Wykonawcy składając oferty mieli zatem obowiązek dobrania i zaoferowania takich urządzeń 
(klimatyzatorów), które będą spełniały wszystkie wymagania zawarte w ww. dokumentach 
opisujących przedmiot zamówienia. Dokumentem opisującym przedmiot zamówienia nie był 
natomiast Załącznik nr 3 do SIWZ (Opis oferowanych urządzeń-klimatyzatorów), który miał posłużyć 
Wykonawcom do wpisania podstawowych danych technicznych oferowanych urządzeń.  
 
W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp, 
gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ tj. nie odpowiada wymaganiom zawartym w IV części SIWZ. 
 
2. INSBUD Adam Ślipek 

ul. Rajdowa 16 m. 52 
90-250 Łódź 

 
Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia:  
Zamawiający po ocenie oferty powziął wątpliwość co do tego, czy zaoferowane przez Wykonawcę 
jednostki będą pracowały prawidłowo przy różnicy poziomów pomiędzy jednostką zewnętrzną 
a wewnętrzną wynoszącą ok. 29 m. Wykonawca w piśmie z dnia 22.04.2020 r. wyjaśnił, że w DTR 
urządzeń maksymalna wysokość pomiędzy jednostkami to 25 mb ale przy standardowym 
wykonaniu instalacji. W przypadku tak niedużego przewyższenia (ok. 4 mb) należy wykonać 
odpowiednią ilość tzw. pułapek olejowych i dołożyć odpowiednią ilość oleju do sprężarki. 
Wykonawca zadeklarował jednocześnie zaoferowanie innego urządzenia z maksymalną różnicą 
wysokości 30 mb. 
Na rysunkach załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostały 
precyzyjnie wyrysowane lokalizacje urządzeń, trasy instalacji chłodniczej, zasyfonowanie wraz 
z rzędnymi dachu i VIII p. Ponadto podane zostały wymiary włazu dachowego. Wszystkie te dane 
były po to aby Wykonawcy dobrali właściwe urządzenia, pracujące w sposób prawidłowy 
w konkretnych ich lokalizacjach (miejscach zamontowania), w tym przy różnicy wysokości między 
miejscem montażu klimatyzatorów na VIII p. a poziomem dachu wynoszącym ok. 29 m. Ww. rysunki 
składają się, obok przedmiaru, na dokumentację projektową za pomocą, której Zamawiający opisał 
przedmiot zamówienia. Dodatkowym dokumentem opisującym przedmiot zamówienia była 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz Opis przedmiotu zamówienia. 
Łącznie dokumenty te stanowiły IV część SIWZ.  
Zgodnie z pkt 2 I części SIWZ to właśnie te dokumenty opisywały zakres robót składających 
się na przedmiot zamówienia. Podobnie w § 1 ust. 2 Projektu wzoru umowy (III część SIWZ) 
wskazano, że szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają te dokumenty. 
Wykonawcy składając oferty mieli zatem obowiązek dobrania i zaoferowania takich urządzeń 
(klimatyzatorów), które będą spełniały wszystkie wymagania zawarte w ww. dokumentach 
opisujących przedmiot zamówienia), bez konieczności wykonania dodatkowych pułapek olejowych. 
Trasa instalacji ze względu na lokalizację urządzeń uwzględnia już zasyfonowanie instalacji 
umożliwiające powrót oleju do karteru sprężarki. Zgodnie z zaleceniami producenta dopuszczalna 
różnica poziomów wynosi 25 m i wzrost przewyższenia o 16% będzie miał w ocenie Zamawiającego 
istotny wpływ na pracę i żywotność urządzeń. 
Jednocześnie niedopuszczalne jest na etapie wyjaśniania oferty zmiana jej treści a tym samym 

Wykonawca nie może zaproponować obecnie innych urządzeń niż w ofercie2. Propozycja taka, 

                                                      

2
 Art. 87 ust. 1 uPzp. 
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w ocenie Zamawiającego, także potwierdza, że pierwotnie zaoferowane urządzenia nie spełniają 
wymagań Zamawiającego. 
W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp, 
gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ tj. nie odpowiada wymaganiom zawartym w IV części SIWZ. 

W związku z tym, że ww. oferty były jedynymi informuję, że postępowanie zostało unieważnione 

gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
3
. 

 
Fakt otrzymania niniejszego pisma prosimy potwierdzić drogą mailową na adres: 
Zamowienia_Lodz1@zus.pl 
 
 
 

Dyrektor 
 

Romana Mierzejewska 
 

                                                      

3
 Art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp. 
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