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Wszyscy wykonawcy

I nformacja o wybo rze n aj korzystn i ejszej ofe rty

Dotyczy: postepowania na Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz pnylqcza wodno

kanalizacyjnego w Inspektoracie ZUS w Jaworznie,

Dzialajqc w imieniu Zamawiajqcego, Zakladu Ubezpieczeri Spolecznych Oddzial w Sosnowcu,

w oparciu o art. 92 ust, 1 ustawy z dni 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowieri Publicznych (tj, Dz. U.

22019r. poz. 1843 ze zm.\, zawiadamiam ze:

1. Za najkorzystniejszE w przedmiotowym postqpowaniu zostala uznana Oferta nr 1 zlohona
przez BRIGADON Sp, z o,o, z siedzibqw Jaworznie przy ul. Francesco Nullo 5/2.

Uzasadnienie wyboru wybrany Wykonawca spetnit wszystkie warunki udzialu

w postgpowaniu okreSlone przez Zamawiajqcego w SIWZ a jego oferta uzyskala maksymalnq
ilo5c punkt6w w kryteriach oceny ofert.

2. Oferta nr 2 zloZona pzez P.P.H,U. DANAMA Lucyna Turczynska z siedzibE w lmielinie przy

ul. A. Kordeckiego 39 zostala odrzucona na podstawie zapis6w art. 89 ust. 1 pkt, 2) ustawy

Prawo Zam6wien Publicznych. Zamawiajqcy odrzuci ofertg jezeli jej treS6 nie odpowiada treSci

Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wien ia.

Wykonawca zaoferowal instalacjg zbiornika retencyjnego kt6rego parametry techniczne nie

spelniajq wymagan Zamawiajqcego opisanych w dokumentacji projektowej, ktora jest czqSciq

Specyfikacji lstotnych Warunkow Zam6wienia. Z dokumentacji projektowej wynika, ze zbiornik
retencyjny powinien miec wymiary: dlugo6i - 17000, szerokoSc - 5600, wysoko66 - 1750 oraz

. no6no6c 42,0 ton, Wykonawca zaoferowal montaz zbiornika o wymiarach: dlugo66 - 16400 lub

19150 (zaleznie od iloSci zastosowanych modul6w), szerokoSc - 5600, wysoko66 -1750 oraz
no6no6d 40,0 ton, Zamawiajqcy, w celu ustalenia czy istnieje mozliwoSc zainstalowania

oferowanego zbiornika przy realizacji przedmiotowej inwestycji, zwrocil sig do projektanta

systemu odwodnienia w l/ZUS w Jaworznie pelniqcego jednoczeSnie nadzor autorski nad

realizowanym projektem z zapytaniem, Projektant odpowiedzial jednoznacznie nie wyrazajqc
zgody na zastosowanie oferowanego zbiornika podnoszqc, 2e dopuszczalne zmienne

obciqzenie naziomu tego zbiornika dostosowane jest do ruchu pojazdow o masie calkowitej
40,0 ton a wedlug projektu winno by6 dostosowane do pojazdow o masie catkowitej 42,0 tony,
ponadto dostosowanie oferowanego zbiornika do wymiarow zgodnych z projektem

wymagaloby powaznej obrobki jednego z modulow skladowych zbiornika co mogloby

pogorszy6 szczelnoSc zbiorn ika,

Ponadto cena ofertowa zaproponowana przez P,P.H,U. DANAMA Lucyna Turczyriska za

realizacjg calo6ci zadania przekracza kwotq jakE zamawiajqcy przeznaczyl na realizacjg
przedmiotowego zam6wienia.
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Majqc powyZsze na wzglqdzie Oferta Wykonawcy P,P,H,U. DANAMA Lucyna Turczyfska
podlega odrzuceniu,

Jednocze6nie przedstawiam listq Wykonawc6w, ktorzy zlo|yli oferty wraz z przyznanq im
punktacj4:

1. Oferta nr l zlohona przez BRIGADON Sp. z o.o. z siedzibqw Jaworznie przy ul. Francesco

Nullo 5/2:

cena brutto oferty: 60 pkt.

gwarancja na wykonane roboty budowlane i zamontowane urzqdzenia: 20 pkt

skrocenie czasu realizacji prac: 20 pkt,

l-qczna liczba uzyskanych punktow: 100 pkt.

2. Oferta nr 2 zlolona Wzez P.P.H.U. DANAMA Lucyna Turczynska z siedzibq z lmielinie przy

ul. A. Kordeckiego 39 - odrzucona.

Proszq o potwierdzenie otzymania niniejszego pisma na adrcs p&zty elektonicznej:
zap_sosnowie@Vts.pl
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