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Oddziat w Chorzowie
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INFORMACJA DLA WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup i montaz centrali wentylacyjno — klimatyzacyjnej
(z odzyskiem ciepta) dla czesci magazynowo — produkcyjnej budynku Wydziatu Produkcji
Poligraficznej — O/ZUS Lwowska

Dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zaktad Ubezpieczenn Spotecznych Oddziat w Chorzowie —
Zamawiajacy przesyta odpowiedzi na pytania, ktdre wptynety za posrednictwem poczty
elektronicznej w dniu 6 paZzdziernika 2020 r. w zwigzku z prowadzonym postepowaniem.

PYTANIE 1:

W zatgczniku nr 1 do SIWZ: ,Opis przedmiotu zamdwienia” sprecyzowali Paristwo wymagania dla
nowej centrali i mam pytanie co oznacza, ze centrala ma by¢ wyposazona w nagrzewnice glikolowg?
Czy wymagaja Panstwo, zeby w centrali zabudowany byt wymiennik glikolowy i jesli tak to czym jest
to spowodowane, bo pomieszczenia obstugiwane przez istniejgcg wentylacje nie majg charakteru
higienicznego tym bardziej, ze piszg Panstwo o komorze mieszania w centrali co tez nas mocno
zastanawia? Czy odzysk ciepfa nie moze by¢ realizowany poprzez prostszy w budowie i wykonaniu
wymiennik krzyzowy lub przeciwpradowy bez komory mieszania?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 2:

W specyfikacji wydali Panstwo réwniez agregat wody lodowej o mocy chtodniczej min. 15,8kW
pracujgcym na czynniku R32. Jest to ewidentny btgd, bo nie ma na rynku takich agregatdw.
Czy w takim razie mozna zaoferowaé zamiennie agregat skraplajgcy (freonowy) spetniajgcy
parametry min. mocy chfodniczej i klasy efektywnosci energetycznej?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 3:
Na jakiej podstawie przyjeli Panstwo wymagany sprez centrali w wysokoéci 600Pa. Obecna
instalacja nie jest, az tak rozbudowana, zeby wymagata takiego sprezu. Dodatkowo bedzie
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to generowato spory hatas przez wentylatory. Czy centrale mozna dobraé¢ na warunki standardowe
i sprez obliczeniowy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.

Termin, miejsce sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.
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Joanpa Komend?
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