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Dotyczy pytań postawionych przez Wykonawcę w postępowaniu na: dzierżawę centrali telefonicznej w 
budynku Oddziału ZUS w Olsztynie przy Placu Konsulatu Polskiego 4 wraz z serwisem urządzeń dostarczonych w 
ramach przedmiotu zamówienia (znak postępowania: 230000/273/26/2020-ZAPII). 

W związku z wpłynięciem pytań w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia co następuje: 

Pytanie 1: 
Zgodnie punktem 2.6 przedmiotu zamówienia „Instalacje w ramach modernizacji przyłączy krosowych oraz 
Patchpanele RJ45 po zainstalowaniu przechodzą na własność Zamawiającego’’. Proszę o podanie na jakiej 
zasadzie zostanie dokonanie przekazanie, Proponuję by ostatnia rata była odnotowana jako sprzedaż w/w 
elementów. 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zapytania publicznego. Dodatkowo, Zamawiający wyjaśnia, że 
szafa Rack także przechodzi na własność Zamawiającego na zasadach opisanych w treści zapytania.   
 
Pytanie 2: 
Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzam iż par kablowych po stronie liniowej jest więcej niż 1100 + 200 
par nie wymagających modernizacji, są jeszcze 2 kable 100 parowe -co wykonawca ma zrobić z tymi kablami? 
Również w zadaniu jest wykonanie nowych tras kablowych, więc wynika iż również należałoby wykonać nowe 

rozszycie kabla który zamawiający opisał jako że nie wymaga modernizacji. 
 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający wyjaśnia, że 2 kable 100 parowe ujawnione podczas wizji lokalnej, należy także zmodernizować, 
tj. zakończyć je fabrycznie nowymi listwami krosowymi typu KRONE wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem 
instalacyjnym jak gniezdniki, kołki, śruby.   
 
Pytanie 3: 
Czy zamawiający dopuszcza pominięcie Patchpaneli w szafie Rack, by zakończyć stronę stacyjną bezpośrednio 
na łączówkach typu krone. 
 
 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza pominięcia patchpaneli w szafie Rack.  
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Ponadto Zamawiający informuje o wydłużeniu termin składania ofert do dnia 11.12.2020 r. do godziny 

10:00. 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje następujące zapisy:  
 
Zmiany w zapytaniu publicznym: 
 
 Rozdział 2 zapytania publicznego (Przedmiot zamówienia): 

 

 pkt 2.2. ppkt. h) otrzyma aktualne brzmienie: 
„Wykonawca dostarczy do Oddziału ZUS w Olsztynie i zainstaluje w pełni sprawną cyfrową centralę 
telefoniczną w tym między innymi: 

h) Patchpanele RJ45 wraz z niezbędnym okablowaniem przyłączeniowym w celu modernizacji przyłącza 
krosowego od strony abonenckiej - 1300 par, od strony centrali - 600 par, które należy umieścić w 
pomieszczeniu centrali budynku O/ZUS w Olsztynie”. 

 

 pkt 2.3. ppkt. otrzyma aktualne brzmienie: 
„W ramach modernizacji przyłączy krosowych po stronie liniowej (abonenckiej) Zamawiający wymaga 
demontażu obecnie wykorzystywanych listew krosowych oraz montażu i podłączenia w to samo miejsce 
fabrycznie nowych listew krosowych typu KRONE dla 1300 par wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem 
instalacyjnym jak gniezdniki, kołki, śruby. „ 

 
 Rozdział 6 zapytania publicznego (przygotowanie i składanie ofert): 

 

 pkt 6.4 otrzymuje aktualne brzmienie:  
 
„6.4. Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
ZAP_Olsztyn@zus.pl (wielkość wiadomości wraz z załącznikami nie powinna przekraczać 8 MB) do  
11 grudnia 2020 r. do godz. 10:00” 

 pkt 6.5 otrzymuje aktualne brzmienie: 
 

„6.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2020 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego” 
 
 
Zmiany we wzorze umowy: 
 
 § 2 wzoru umowy (przedmiot i warunki realizacji umowy): 

 

 ust. 2 otrzymuje  ppkt. h) aktualne brzmienie:  
„Wykonawca dostarczy do Oddziału ZUS w Olsztynie i zainstaluje w pełni sprawną cyfrową centralę 
telefoniczną w tym między innymi: 

h) Patchpanele RJ45 wraz z niezbędnym okablowaniem przyłączeniowym w celu modernizacji przyłącza 
krosowego od strony abonenckiej - 1300 par, od strony centrali - 600 par, które należy umieścić w 
pomieszczeniu centrali budynku O/ZUS w Olsztynie”. 

 

 ust. 3 otrzyma aktualne brzmienie: 
„W ramach modernizacji przyłączy krosowych po stronie liniowej (abonenckiej) Zamawiający wymaga 
demontażu obecnie wykorzystywanych listew krosowych oraz montażu i podłączenia w to samo miejsce 
fabrycznie nowych listew krosowych typu KRONE dla 1300 par wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem 
instalacyjnym jak gniezdniki, kołki, śruby. „ 
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