
Zał. Nr 1 do Odpowiedzi na pytania do postępowania na usługę polegającą na wykonaniu 

dokumentacji kosztorysowej  przedsięwzięć remontowych Oddziału ZUS we Wrocławiu w 2021, znak 

postępowania 8000368060. 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji oddymiania w budynku ZUS przy 

ul. Litomskiej 36.  

 

Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje wymianę na obu klatkach 

schodowych A i B: 

- dachowych klap oddymiających (rozmiar około 100cm x 150cm), 

- urządzeń instalacji oddymiania (centrala oddymiania, przyciski oddymiania, optyczne czujki 

detekcyjne), 

- w miarę potrzeb ułożenie nowego okablowania w celu dostosowania instalacji do wymagań 

aktualnych przepisów. 

 

Centrale oddymiania należy zamontować na najwyższej kondygnacji w miejsca starych 

central. Ręczne przyciski oddymiania oraz czujki optyczne należy zamontować w miejsce 

starych elementów instalacji. 

 

Zamontowany system oddymiania należy połączyć z systemem detekcji pożaru  

zamontowanym w budynku. Ma to na celu automatyczne uruchamianie klap dymowych w 

przypadku alarmu pożarowego na centrali pożarowej. Aktualnie systemu detekcji pożaru nie 

posiada takiej funkcji przez co należy zamontować dodatkowe moduły sterujące, połączyć je 

z centralami oddymiania oraz zaprogramować nowe sterowania w centrali detekcji pożaru. 

 

Przed złożeniem oferty zalecamy wykonanie wizji lokalnej w celu dokładnego sprawdzenia 

rozmiarów klap oraz sposobu ich mocowania. 

 

 


