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DO WYKONAWCÓW 

 

 

Dotyczy: postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowych dla zadań pn.: 1. 
„Przebudowa wejścia do SOK – O/ZUS Legnica, bud. 2C”., 2. „Remont sanitariatu dla 
osób niepełnosprawnych w pom. nr 17 w bud. nr 1 O/ZUS Legnica”., 3. „Wymiana drzwi 
wewnętrznych w I/ZUS Bolesławiec”. 

 
 

WYJAŚNIENIA  I MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (2) 
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy jako „Zamawiający” informuje, że w dniu 
08.03.2021 r. od Wykonawcy wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:  

I. Pytania dot. Zadania 1 – „Przebudowa wejścia do SOK – O/ZUS, bud. 2C”: 
 
Pytanie 1   
Z załączonego rysunku wynika, że drzwi wejściowe do budynku również są rozsuwane. Czy 
spełniają one wymagania jak dla drzwi stanowiących przedmiot zadania, tj. są automatycznie 
otwierane (z możliwością także ręcznego otwierania) oraz wyposażone w napęd przeznaczony do 
stosowania na drogi ewakuacyjne z czujnikami ruchu i obecności, a także w doprowadzenie 
zasilania z istniejącej instalacji elektrycznej i podłączenia pod istniejącą centralę ppoż., która 
umożliwi samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowanego 
pożaru? 
Odpowiedź: 
Istniejące pierwsze drzwi wejściowe do budynku są rozsuwane, automatycznie otwierane  

z możliwością ręcznego otwierania, natomiast nie są podłączone pod centralę ppoż.  

W związku z czym proszę uwzględnić w dokumentacji projektowej potrzebę podłączenia także 

opisanych drzwi do centrali ppoż. 

Opis drzwi: automatycznie otwierane (przesuwne), wyposażone w napęd ESCOMATIC EMSL, 

Producent ESCOMATIC, rok produkcji 2010 r. 

 
Pytanie 2  
Czy istniejąca centrala sterowania systemem ochrony ppoż. w budynku daje możliwość 
podłączenia dodatkowej pętli do obsługi drzwi, czy też konieczna jest jej przebudowa? 
Odpowiedź: 
Istnieje możliwość podłączenia drzwi do obecnie posiadanej centrali ppoż. Z posiadanej przez nas 

wiedzy wynika, że musiałyby zostać dokupione urządzenia dodatkowe umożliwiające podłączenie 

drzwi. Dobranie urządzeń i opis podłączenia musi zostać wykonane przez uprawnionego 

projektanta z branży elektrycznej. 

Opis istniejącej centrali ppoż. - centrala z wyświetlaczem LCD typu FP2864N + LC1502 + PR2000  

(z zespołem obsługi, drukarką, z wyposażeniem dla 6 pętli dozorowych, zasilanie awaryjne na 72h). 
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Pytanie 3 
Czy w chwili obecnej poza drzwiami stanowiącymi przedmiot zadania budynek jest dostosowany 
do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony ppoż.? Czy dysponują Państwo aktualną 
ekspertyzą w tym zakresie i postanowieniem o zgodzie na ewentualne odstępstwa? 
Odpowiedź: 
Budynek był całkowicie przebudowywany i dostosowany do obowiązujących przepisów w tym 

ppoż. w 2010 roku. 

 
Pytanie 4 
Prosimy o zaznaczenie na dołączonym rysunku lokalizacji centrali ppoż. oraz granicy strefy 
pożarowej, w której znajdują się drzwi stanowiące przedmiot zadania. 
Odpowiedź: 
Dołączamy rysunek z zaznaczonymi centralą ppoż. i ścianami oddzielenia pożarowego. Budynek 
jest podzielony na dwie strefy pożarowe: strefa 1 - ZL I obejmuje środkową część budynku, salę 
obsługi klientów na przyziemiu (otwarta przestrzeń na parter) gdzie znajdują się opisywane drzwi; 
pozostała część budynku znajduje się w strefie 2 - ZL III. 

II. Pytania dot. Zadania 3 – „Wymiana drzwi wewnętrznych w I/ZUS Bolesławiec”: 

Pytanie 1   
Ze względu na brak dołączonego rysunku, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że zgodnie  
z tytułem zadania wszystkie drzwi stanowiące jego przedmiot są drzwiami wewnętrznymi i zadanie 
nie obejmuje drzwi prowadzących z budynku na zewnątrz, a zwłaszcza stanowiących wyjścia 
ewakuacyjne z budynku. 
Odpowiedź: 
Jedne drzwi stanowią drzwi zewnętrzne i wyjście ewakuacyjne. 
 
Pytanie 2   
Czy w chwili obecnej poza drzwiami stanowiącymi przedmiot zadania budynek jest dostosowany 
do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony ppoż.? Czy dysponują Państwo aktualną 
ekspertyzą w tym zakresie i postanowieniem o zgodzie na ewentualne odstępstwa? 
Odpowiedź: 
Tak, budynek został dostosowany do przepisów pożarowych. W 2018 roku zostało wydane 
postanowienie Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, na nasz 
wniosek wraz z ekspertyzą techniczną sporządzoną przez rzeczoznawcę. Wymagane prace 
budowlane zostały zakończone w 2019 roku przy przebudowie Sali Obsługi Klientów w budynku 
Inspektoratu w Bolesławcu. 
 
III. pytanie dodatkowe: 
Czy w przypadku stwierdzenia, że dla któregokolwiek z zadań konieczne jest wykonanie ekspertyzy 
ppoż. i uzyskanie odstępstwa Zamawiający oczekuje, że zostanie to zrealizowane przez 
Wykonawcę w ramach umowy i w terminach nią określonych? Zwracam uwagę, że ekspertyza 
ppoż. jest opracowaniem czasochłonnym i kosztownym (tj. mającym kluczowe znaczenie na etapie 
przygotowania oferty), a uzyskanie postanowienia o zgodzie na ewentualne odstępstwa jest 
praktycznie niemożliwe w terminach określonych umową. 
 
Odpowiedź: 
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W przypadku stwierdzenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, że dla 

któregokolwiek z zadań konieczne jest wykonanie ekspertyzy ppoż. i uzyskanie odstępstwa, 

zrealizowane to zostanie w ramach odrębnego zamówienia, natomiast obowiązujące w umowie 

terminy zostaną dostosowane. 

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie dodatkowe dokonuje się modyfikacji projektu 
wzoru umowy  - § 3 ust 1 pkt 5, który otrzymuje nowe brzmienie:  

5) uzyskania bez odrębnego wynagrodzenia dla opracowanej dokumentacji wymaganych prawem 
dla realizacji zadania opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z obowiązujących przepisów za wyjątkiem wykonania ekspertyzy pożarowej wraz  
z uzyskaniem ewentualnego odstępstwa właściwego wojewódzkiego komendanta Państwowej 
Straży Pożarnej; 

Dokonana modyfikacja jest wiążąca dla Wykonawców. Pozostałe zapisy Zapytania publicznego 
pozostają bez zmian. 

 

Załączniki: 
Rysunek - Rzut przyziemia bud. 2C – ściany oddz. poż.  
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